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Введение 

 

Схема теплоснабжения г. Ишимбай выполнена согласно Техническому заданию на 

разработку Схемы теплоснабжения в административных границах городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

на период с 2012 г. до 2027 г. в соответствие с требованиями федерального закона от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и 

утверждения». 

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для 

оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов 

территориального деления приняты существующие городские кварталы. 

Город Ишимбай – административный центр Ишимбайского района Республики 

Башкортостан Российской Федерации. Город расположен на юге Башкортостана в 166 км 

от города Уфы, на реках Белой и Тайрук. Ишимбай – современный город с разветвленной 

инфраструктурой, один из крупных индустриальных и социально-культурных центров 

юга Башкирии. В 30-х годах двадцатого столетия нефтяной промысел объединил деревни 

Ишимбаево, Кусяпкулово, Буранчино, задав современные границы города. Город стал 

первым в сфере нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

Башкирии. Численность населения составляет 66 065 человек (на 01 января 2012 года). 

Площадь — 103,47 км², восьмой по численности и седьмой по площади город в Башкирии. 
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Рис. 1.1. Административные границы ГП город Ишимбай МП ИШ РБ, зоны 

действия централизованного теплоснабжения и технологические зоны действия 

котельных. 
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В административных границах городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан можно выделить 

4 зоны, где присутствует централизованное теплоснабжение: центральная часть города, 

поселок Перегонный, поселок «Нефтяник», поселок Железнодорожный (ЖДС, рис. 1.1). 

Единственной теплоснабжающей организацией в городе является «БашРТС-

Стрелитамак», филиала ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». На 

балансе этой организации находятся источники тепловой энергии, магистральные и 

квартальные тепловые сети. 

Зоны малоэтажной застройки и зоны малоэтажной застройки усадебного типа 

расположены преимущественно по окраинам центральной части городского поселения и 

используют индивидуальное отоплении. Промышленные предприятия, на балансе 

которых есть собственные котельные, в централизованном теплоснабжении города не 

задействованы.  

В соответствие с Генеральным планом развития города планируется строительство 

зданий в местах существующей застройки (точечная застройка) и строительство зданий в 

новом микрорайоне комплексной застройки – район Новый Восточный (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Район планируемой комплексной застройки Новый Восточный. 
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Часть 1. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой 

энергии на цели теплоснабжения в административных границах ГП 

г. Ишимбай 

 

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по 

состоянию на 30.11.201 г. и в перспективе до 2027 года. 

В таблице 1.1. приведен прирост площади строительных фондов и тепловой 

нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления города 

Ишимбая. Данные представлены для четырех установленных моментов времени: 

• 2012 год – существующее положение; 

• 2017 год – прогнозируемое положение с учетом утвержденных объектов 

строительства, выдачи на них технических условий подключения к 

тепловым сетям, а также с учетом реализации первой очереди строительства 

в соответствие с Генеральным планом строительства города; 

• 2022 год – прогнозируемое положение с учетом завершения реализации 

первой очереди строительства в соответствие с Генеральным планом 

строительства города; 

• 2027 год – прогнозируемое положение на расчетный срок разработки схемы 

теплоснабжения с учетом реализации второй очереди строительства в 

соответствие с Генеральным планом строительства города. 

Площадь отапливаемых зданий увеличится на 302тыс 079 м2 с 1 544 804,3 м2
 до 

1 846 883,2 м2 
, суммарная тепловая нагрузка возрастёт на 66,01 Гкал/час (с 165,4 Гкал/час 

до 231,5 Гкал/час). 

Прогноз осуществлен в соответствие со следующими условиями: 

• В соответствие с Генеральным планом численность населения города 

принята постоянной в количестве 66,5 тыс. чел. 

• Строительство, реконструкция, снос ветхих и аварийных зданий приняты в 

соответствие с Генеральным планом. 

• Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный 

центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет. 

• Соотношение между площадями жилых и административных зданий для 

объектов новой застройки принято в соответствие с коэффициентом 

Куртоша. 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

                    

мкр1                   

  Многоквартирные жилые дома 59 938,9 5,612 59 938,9 5,612 59 938,9 5,612 59 938,9 5,612 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 20 429,5 1,199 20 429,5 1,199 20 429,5 1,199 20 429,5 1,199 

  Промышленные здания                 

  Итого 80 368,4 6,811 80 368,4 6,811 80 368,4 6,811 80 368,4 6,811 

                    

мкр2                   

  Многоквартирные жилые дома 89 457,9 8,275 94 657,9 8,682 94 657,9 8,682 94 657,9 8,682 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 14 194,0 0,784 14 194,0 1,067 14 194,0 1,067 14 194,0 1,067 

  Промышленные здания                 

  Итого 103 651,9 9,059 108 851,9 9,749 108 851,9 9,749 108 851,9 9,749 

                    

мкр4                   

  Многоквартирные жилые дома 84 685,6 7,766 84 685,6 7,766 84 685,6 7,766 84 685,6 7,766 

  Прочие жилые дома 211,5 0,041 211,5 0,041 211,5 0,041 211,5 0,041 

  Общественные здания 12 160,3 1,234 12 160,3 1,234 12 160,3 1,234 12 160,3 1,234 

  Промышленные здания                 

  Итого 97 057,4 9,041 97 057,4 9,041 97 057,4 9,041 97 057,4 9,041 

                    

мкр5                   

  Многоквартирные жилые дома 40 045,8 4,287 40 045,8 4,287 40 045,8 4,287 40 045,8 4,287 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 13 690,0 0,756 13 690,0 0,756 13 690,0 0,756 13 690,0 0,756 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Промышленные здания                 

  Итого 53 735,8 5,043 53 735,8 5,043 53 735,8 5,043 53 735,8 5,043 

                    

мкр6                   

  Многоквартирные жилые дома 55 271,5 5,015 55 271,5 5,015 55 271,5 5,015 55 271,5 5,015 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 8 980,0 0,899 8 980,0 0,899 8 980,0 0,899 8 980,0 0,899 

  Промышленные здания                 

  Итого 64 251,5 5,914 64 251,5 5,914 64 251,5 5,914 64 251,5 5,914 

                    

мкр9                   

  Многоквартирные жилые дома 110 400,3 9,413 110 400,3 9,413 110 400,3 9,413 110 400,3 9,413 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 4 405,5 1,795 6 952,8 3,555 12 792,8 4,139 12 792,8 4,139 

  Промышленные здания                 

  Итого 114 805,8 11,208 117 353,1 12,968 123 193,1 13,552 123 193,1 13,552 

                    

мкр 9 3оч                   

  Многоквартирные жилые дома 66 568,1 5,610 66 568,1 5,610 66 568,1 5,610 66 568,1 5,610 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 499,0 0,104 4 619,0 0,515 8 309,0 0,884 8 309,0 0,884 

  Промышленные здания                 

  Итого 67 067,1 5,714 71 187,1 6,125 74 877,1 6,494 74 877,1 6,494 

                    

кв4                   

  Многоквартирные жилые дома 9 719,5 1,089 9 719,5 1,089 9 719,5 1,089 9 719,5 1,089 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 3 053,9 0,333 3 053,9 0,333 3 053,9 0,333 3 053,9 0,333 

  Промышленные здания                 

  Итого 12 773,4 1,422 12 773,4 1,422 12 773,4 1,422 12 773,4 1,422 

                    

кв5                   

  Многоквартирные жилые дома 6 439,3 0,545 6 439,3 0,545 6 439,3 0,545 6 439,3 0,545 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 10 084,0 1,067 19 084,0 1,967 19 084,0 1,967 19 084,0 1,967 

  Промышленные здания                 

  Итого 16 523,3 1,612 25 523,3 2,512 25 523,3 2,512 25 523,3 2,512 

                    

кв6                   

  Многоквартирные жилые дома 13 893,1 1,339 13 893,1 1,339 13 893,1 1,339 13 893,1 1,339 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 3 190,0 0,319 3 190,0 0,319 3 190,0 0,319 3 190,0 0,319 

  Промышленные здания                 

  Итого 17 083,1 1,658 17 083,1 1,658 17 083,1 1,658 17 083,1 1,658 

                    

кв14                   

  Многоквартирные жилые дома 19 569,5 1,781 19 569,5 1,781 19 569,5 1,781 19 569,5 1,781 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 4 088,0 0,390 4 088,0 0,390 4 088,0 0,390 4 088,0 0,390 

  Промышленные здания                 

  Итого 23 657,5 2,171 23 657,5 2,171 23 657,5 2,171 23 657,5 2,171 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

кв15                   

  Многоквартирные жилые дома 17 713,6 1,905 17 713,6 1,905 17 713,6 1,905 17 713,6 1,905 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 924,6 0,113 924,6 0,113 924,6 0,113 924,6 0,113 

  Промышленные здания                 

  Итого 18 638,2 2,018 18 638,2 2,018 18 638,2 2,018 18 638,2 2,018 

                    

кв16                   

  Многоквартирные жилые дома 11 770,8 1,296 11 770,8 1,296 11 770,8 1,296 11 770,8 1,296 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 4 402,0 0,439 4 402,0 0,439 4 402,0 0,439 4 402,0 0,439 

  Промышленные здания                 

  Итого 16 172,8 1,735 16 172,8 1,735 16 172,8 1,735 16 172,8 1,735 

                    

кв17                   

  Многоквартирные жилые дома 6 566,9 0,590 6 566,9 0,590 6 566,9 0,590 6 566,9 0,590 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 2 707,2 0,225 2 707,2 0,225 2 707,2 0,225 2 707,2 0,225 

  Промышленные здания                 

  Итого 9 274,1 0,816 9 274,1 0,816 9 274,1 0,816 9 274,1 0,816 

                    

кв18                   

  Многоквартирные жилые дома 22 509,7 2,310 22 509,7 2,310 22 509,7 2,310 22 509,7 2,310 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 23 192,6 1,543 23 192,6 1,543 23 192,6 1,543 23 192,6 1,543 

  Промышленные здания                 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Итого 45 702,3 3,853 45 702,3 3,853 45 702,3 3,853 45 702,3 3,853 

                    

кв19                   

  Многоквартирные жилые дома 10 891,5 1,208 10 891,5 1,208 10 891,5 1,208 10 891,5 1,208 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 5 248,3 0,343 5 248,3 0,343 5 248,3 0,343 5 248,3 0,343 

  Промышленные здания                 

  Итого 16 139,8 1,551 16 139,8 1,551 16 139,8 1,551 16 139,8 1,551 

                    

кв20                   

  Многоквартирные жилые дома                 

  Прочие жилые дома 371,0 0,037 371,0 0,037 371,0 0,037 371,0 0,037 

  Общественные здания                 

  Промышленные здания                 

  Итого 371,0 0,037 371,0 0,037 371,0 0,037 371,0 0,037 

                    

кв21                   

  Многоквартирные жилые дома 0,0 0,000 3 500,0 0,350 3 500,0 0,350 3 500,0 0,350 

  Прочие жилые дома 547,1 0,065 547,1 0,065 547,1 0,065 547,1 0,065 

  Общественные здания 3 527,3 0,794 3 527,3 0,794 3 527,3 0,794 3 527,3 0,794 

  Промышленные здания                 

  Итого 4 074,4 0,859 7 574,4 1,209 7 574,4 1,209 7 574,4 1,209 

                    

кв24                   

  Многоквартирные жилые дома 14 247,8 1,230 14 247,8 1,230 14 247,8 1,230 14 247,8 1,230 

  Прочие жилые дома                 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Общественные здания 9 456,8 1,182 9 456,8 1,182 9 456,8 1,182 9 456,8 1,182 

  Промышленные здания 5 847,6 0,347 5 847,6 0,347 5 847,6 0,347 5 847,6 0,347 

  Итого 29 552,2 2,760 29 552,2 2,760 29 552,2 2,760 29 552,2 2,760 

                    

кв25                   

  Многоквартирные жилые дома 754,3 0,069 754,3 0,069 754,3 0,069 754,3 0,069 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 7 200,6 0,647 10 200,6 0,937 10 200,6 0,937 10 200,6 0,937 

  Промышленные здания                 

  Итого 7 954,9 0,716 10 954,9 1,006 10 954,9 1,006 10 954,9 1,006 

                    

кв26                   

  Многоквартирные жилые дома 12 571,9 1,201 12 571,9 1,201 12 571,9 1,201 12 571,9 1,201 

  Прочие жилые дома 68,2 0,009 68,2 0,009 68,2 0,009 68,2 0,009 

  Общественные здания 10 851,3 1,069 10 851,3 1,069 10 851,3 1,069 10 851,3 1,069 

  Промышленные здания                 

  Итого 23 491,4 2,279 23 491,4 2,279 23 491,4 2,279 23 491,4 2,279 

                    

кв27                   

  Многоквартирные жилые дома 8 589,6 0,766 0,0 0,766 0,0 0,766 0,0 0,766 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 6 931,3 0,663 0,0 0,663 0,0 0,663 0,0 0,663 

  Промышленные здания                 

  Итого 15 520,9 1,429 0,0 1,429 0,0 1,429 0,0 1,429 

                    

кв30 мкр3                   
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Многквартирные жилые дома 33 128,6 3,019 33 128,6 3,019 33 128,6 3,019 33 128,6 3,019 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 14 788,3 1,433 14 788,3 1,433 14 788,3 1,433 14 788,3 1,433 

  Промышленные здания                 

  Итого 47 916,9 4,452 47 916,9 4,452 47 916,9 4,452 47 916,9 4,452 

                    

кв35                   

  Многоквартирные жилые дома                 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 7 881,9 0,972 0,0 0,972 0,0 0,972 0,0 0,972 

  Промышленные здания                 

  Итого 7 881,9 0,972 0,0 0,972 0,0 0,972 0,0 0,972 

                    

кв36                   

  Многоквартирные жилые дома 28 017,6 2,623 28 017,6 2,623 28 017,6 2,623 28 017,6 2,623 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 17 783,4 1,515 17 783,4 1,515 17 783,4 1,515 17 783,4 1,515 

  Промышленные здания                 

  Итого 45 801,0 4,138 45 801,0 4,138 45 801,0 4,138 45 801,0 4,138 

                    

кв39                   

  Многоквартирные жилые дома 5 230,9 0,598 9 230,9 0,998 4 378,3 0,400 4 378,3 0,400 

  Прочие жилые дома 78,4 0,011 78,4 0,011 78,4 0,011 78,4 0,011 

  Общественные здания 1 522,4 0,271 1 522,4 0,271 3 070,6 0,403 3 070,6 0,403 

  Промышленные здания 7 427,2 0,653 7 427,2 0,653 7 427,2 0,653 7 427,2 0,653 

  Итого 14 258,9 1,533 18 258,9 1,933 14 954,5 1,466 14 954,5 1,466 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

                    

кв40                   

  Многоквартирные жилые дома 0,0 0,000 6 000,0 0,611 6 000,0 0,611 6 000,0 0,611 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 1 649,5 0,161 1 649,5 0,161 1 649,5 0,161 1 649,5 0,161 

  Промышленные здания 2 589,0 0,253 2 589,0 0,253 2 589,0 0,253 2 589,0 0,253 

  Итого 4 238,5 0,414 10 238,5 1,025 10 238,5 1,025 10 238,5 1,025 

                    

кв45                   

  Многоквартирные жилые дома 6 493,8 0,874 6 493,8 0,874 6 493,8 0,874 6 493,8 0,874 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 1 070,6 0,097 1 070,6 0,097 1 070,6 0,097 1 070,6 0,097 

  Промышленные здания                 

  Итого 7 564,4 0,972 7 564,4 0,972 7 564,4 0,972 7 564,4 0,972 

                    

кв 61                   

  Многоквартирные жилые дома 14 460,2 1,359 14 460,2 1,359 14 460,2 1,359 14 460,2 1,359 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 587,3 0,043 587,3 0,043 587,3 0,043 587,3 0,043 

  Промышленные здания                 

  Итого 15 047,5 1,402 15 047,5 1,402 15 047,5 1,402 15 047,5 1,402 

                    

кв61                   

  Многоквартирные жилые дома 5 935,8 0,697 5 935,8 0,697 5 935,8 0,697 5 935,8 0,697 

  Прочие жилые дома 1 671,3 0,130 1 671,3 0,130 1 671,3 0,130 1 671,3 0,130 

  Общественные здания 5 896,6 0,619 5 896,6 0,619 5 896,6 0,619 5 896,6 0,619 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Промышленные здания 198,5 0,023 198,5 0,023 198,5 0,023 198,5 0,023 

  Итого 13 702,2 1,468 13 702,2 1,468 13 702,2 1,468 13 702,2 1,468 

                    

кв79                   

  Многоквартирные жилые дома 83 272,0 7,809 83 272,0 7,809 83 272,0 7,809 83 272,0 7,809 

  Прочие жилые дома 0,0 0,000 5 000,0 1,449 5 000,0 1,449 5 000,0 1,449 

  Общественные здания 16 220,2 1,621 16 220,2 1,621 16 220,2 1,621 16 220,2 1,621 

  Промышленные здания                 

  Итого 99 492,2 9,430 104 492,2 10,879 104 492,2 10,879 104 492,2 10,879 

                    

кв80                   

  Многоквартирные жилые дома 7 092,4 0,659 7 092,4 0,659 7 092,4 0,659 7 092,4 0,659 

  Прочие жилые дома 3 008,4 0,311 3 008,4 0,311 3 008,4 0,311 3 008,4 0,311 

  Общественные здания 390,0 0,039 390,0 0,039 390,0 0,039 390,0 0,039 

  Промышленные здания                 

  Итого 10 490,8 1,010 10 490,8 1,010 10 490,8 1,010 10 490,8 1,010 

                    

кв81                   

  Многоквартирные жилые дома 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания                 

  Промышленные здания                 

  Итого 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 15 329,8 1,616 

                    

кв82                   

  Многоквартирные жилые дома 20 704,4 2,309 20 704,4 2,309 20 704,4 2,309 20 704,4 2,309 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 3 278,5 0,331 3 278,5 0,331 3 278,5 0,331 3 278,5 0,331 

  Промышленные здания                 

  Итого 23 982,9 2,640 23 982,9 2,640 23 982,9 2,640 23 982,9 2,640 

                    

кв83                   

  Многоквартирные жилые дома 36 319,0 3,290 36 319,0 3,290 36 319,0 3,290 36 319,0 3,290 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 10 174,4 0,559 10 174,4 0,559 10 174,4 0,559 10 174,4 0,559 

  Промышленные здания                 

  Итого 46 493,4 3,849 46 493,4 3,849 46 493,4 3,849 46 493,4 3,849 

                    

кв84                   

  Многоквартирные жилые дома 21 296,2 1,970 21 296,2 1,970 21 296,2 1,970 21 296,2 1,970 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 4 404,6 0,321 4 404,6 0,321 4 404,6 0,321 4 404,6 0,321 

  Промышленные здания                 

  Итого 25 700,8 2,291 25 700,8 2,291 25 700,8 2,291 25 700,8 2,291 

                    

кв85                   

  Многоквартирные жилые дома                 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 

  Промышленные здания                 

  Итого 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 12 547,0 0,591 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

кв86                   

  Многоквартирные жилые дома 1 236,7 0,143 1 236,7 0,143 1 236,7 0,143 1 236,7 0,143 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 1 124,0 0,077 1 124,0 0,077 1 124,0 0,077 1 124,0 0,077 

  Промышленные здания                 

  Итого 2 360,7 0,221 2 360,7 0,221 2 360,7 0,221 2 360,7 0,221 

                    

кв89                   

  Многоквартирные жилые дома 13 758,0 1,476 16 258,0 1,732 16 258,0 1,732 16 258,0 1,732 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 1 830,4 0,135 1 830,4 0,135 1 830,4 0,135 1 830,4 0,135 

  Промышленные здания                 

  Итого 15 588,4 1,612 18 088,4 1,868 18 088,4 1,868 18 088,4 1,868 

                    

кв90                   

  Многоквартирные жилые дома 5 647,1 0,588 5 647,1 0,588 5 647,1 0,588 5 647,1 0,588 

  Прочие жилые дома 2 608,2 0,264 2 608,2 0,264 2 608,2 0,264 2 608,2 0,264 

  Общественные здания 1 154,6 0,126 1 154,6 0,126 1 154,6 0,126 1 154,6 0,126 

  Промышленные здания                 

  Итого 9 409,9 0,978 9 409,9 0,978 9 409,9 0,978 9 409,9 0,978 

                    

кв91                   

  Многоквартирные жилые дома 33 037,4 3,020 33 037,4 3,020 33 037,4 3,020 33 037,4 3,020 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 7 698,3 0,406 7 698,3 0,406 7 698,3 0,406 7 698,3 0,406 

  Промышленные здания                 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Итого 40 735,7 3,426 40 735,7 3,426 40 735,7 3,426 40 735,7 3,426 

                    

кв92                   

  Многоквартирные жилые дома 21 981,1 2,362 22 011,1 2,365 22 011,1 2,365 22 011,1 2,365 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 3 441,4 0,232 3 441,4 0,232 3 441,4 0,232 3 441,4 0,232 

  Промышленные здания                 

  Итого 25 422,5 2,594 25 452,5 2,597 25 452,5 2,597 25 452,5 2,597 

                    

кв92а                   

  Многоквартирные жилые дома 41 936,0 3,759 41 936,0 3,759 41 936,0 3,759 41 936,0 3,759 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 274,1 0,027 674,1 0,067 1 698,2 0,235 1 698,2 0,235 

  Промышленные здания                 

  Итого 42 210,1 3,786 42 610,1 3,826 43 634,2 3,994 43 634,2 3,994 

                    

кв 94                   

  Многоквартирные жилые дома                 

  Прочие жилые дома 254,3 0,026 254,3 0,026 254,3 0,026 254,3 0,026 

  Общественные здания 287,0 0,035 287,0 0,035 287,0 0,035 287,0 0,035 

  Промышленные здания                 

  Итого 541,3 0,061 541,3 0,061 541,3 0,061 541,3 0,061 

                    

кв96                   

  Многоквартирные жилые дома 397,2 0,040 397,2 0,040 397,2 0,040 397,2 0,040 

  Прочие жилые дома                 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Общественные здания 2 847,1 0,165 2 847,1 0,165 2 847,1 0,165 2 847,1 0,165 

  Промышленные здания                 

  Итого 3 244,3 0,204 3 244,3 0,204 3 244,3 0,204 3 244,3 0,204 

                    

кв97                   

  Многоквартирные жилые дома 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания                 

  Промышленные здания                 

  Итого 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 23 220,9 2,249 

                    

мкр 

Тайрук                   

  Многоквартирные жилые дома 29 671,2 3,226 32 605,8 4,607 32 605,8 4,607 32 605,8 4,607 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 3 682,9 0,232 3 682,9 0,232 3 682,9 0,232 3 682,9 0,232 

  Промышленные здания                 

  Итого 33 354,1 3,458 36 288,7 4,839 36 288,7 4,839 36 288,7 4,839 

                    

мкр 

Южный                   

  Многоквартирные жилые дома 44 676,0 3,560 44 676,0 3,560 44 676,0 3,560 44 676,0 3,560 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания 9 155,4 0,757 9 155,4 0,757 9 155,4 0,757 9 155,4 0,757 

  Промышленные здания                 

  Итого 53 831,4 4,316 53 831,4 4,316 53 831,4 4,316 53 831,4 4,316 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Кусяп 

кулово                   

  Многоквартирные жилые дома 6 986,8 0,687 6 986,8 0,687 6 986,8 0,687 6 986,8 0,687 

  Прочие жилые дома 634,2 0,064 634,2 0,064 634,2 0,064 634,2 0,064 

  Общественные здания 21 476,1 1,895 21 476,1 1,895 21 476,1 1,895 21 476,1 1,895 

  Промышленные здания                 

  Итого 29 097,1 2,646 29 097,1 2,646 29 097,1 2,646 29 097,1 2,646 

                    

Пром зона                   

  Многоквартирные жилые дома                 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания   0,000   5,000   5,000   5,000 

  Промышленные здания   21,950   21,950   21,950   21,950 

  Итого   21,950   26,950   26,950   26,950 

                    

Перег 
онный                   

  Многквартирные жилые дома 4 904,6 0,493 4 904,6 0,493 4 904,6 0,493 4 904,6 0,493 

  Прочие жилые дома 280,3 0,039 280,3 0,039 280,3 0,039 280,3 0,039 

  Общественные здания 6 320,2 0,386 6 320,2 0,386 6 320,2 0,386 6 320,2 0,386 

  Промышленные здания 8 700,0 0,857 8 700,0 0,857 8 700,0 0,857 8 700,0 0,857 

  Итого 20 205,1 1,776 20 205,1 1,776 20 205,1 1,776 20 205,1 1,776 

                    

Новый 

Восточный                   

  Многоквартирные жилые дома 0,0 0,000 0,0 0,000 125 041,0 17,486 211 005,0 42,654 

  Прочие жилые дома 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

  Общественные здания 0,0 0,000 0,0 0,000 34 959,0 3,821 58 995,0 9,221 

  Промышленные здания 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 

  Итого 0,0 0,000 0,0 0,000 160 000,0 21,307 270 000,0 51,875 

                    

Всего от 

КЦ5                   

  

Многоквартирные жилые 

дома 1 166 339,3 109,734 1 181 914,3 113,141 1 302 102,7 130,029 1 388 066,7 155,197 

  Прочие жилые дома 9 732,9 0,997 14 732,9 2,446 14 732,9 2,446 14 732,9 2,446 

  Общественные здания 326 702,4 28,948 330 956,6 37,632 378 017,9 42,706 402 053,9 48,106 

  Промышленные здания 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 

  Итого 1 527 536,9 163,761 1 552 366,1 177,303 1 719 615,8 199,264 1 829 615,8 229,832 

                    

Нефтяник     1,456 15 744,4 1,456 15 744,4 1,456 15 744,4 1,456 

  Многоквартирные жилые дома 8 652,8 0,866 8 652,8 0,866 8 652,8 0,866 8 652,8 0,866 

  Прочие жилые дома 2 371,8 0,289 2 371,8 0,289 2 371,8 0,289 2 371,8 0,289 

  Общественные здания 4 719,8 0,302 4 719,8 0,302 4 719,8 0,302 4 719,8 0,302 

  Промышленные здания                 

  Итого 15 744,4 1,456 15 744,4 1,456 15 744,4 1,456 15 744,4 1,456 

                    

ЖДС                   

  Многоквартирные жилые дома 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 

  Прочие жилые дома                 

  Общественные здания                 

  Промышленные здания                 

  Итого 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 1 523,0 0,202 
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Таблица 1.1. Прирост строительных фондов и тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления. 

    2012 2017 2022 2027 

№ план кв Объект 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Общая 

площадь 

строительных 

фондов, м2
 

Прис тепл 

нагр, 

Гкал/ч 

Всего по 

городу                   

  

Многоквартирные жилые 

дома 1 176 515,1 110,801 1 192 090,1 114,209 1 312 278,5 131,097 1 398 242,5 156,265 

  Прочие жилые дома 12 104,7 1,286 17 104,7 2,735 17 104,7 2,735 17 104,7 2,735 

  Общественные здания 331 422,2 29,249 335 676,4 37,934 382 737,7 43,008 406 773,7 48,408 

  Промышленные здания 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 24 762,3 24,084 

  Итого 1 544 804,3 165,420 1 569 633,5 178,961 1 736 883,2 200,922 1 846 883,2 231,490 
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В таблице 1.2 представлены  перспективные нагрузки потребителей с 

разбивкой по видам тепловой энергии. Присоединённая тепловая нагрузка на 

отопление увеличится на 66,1 Гкал/час (с 152,3 Гкал/час до 218,4  Гкал/час). 

Суммарная присоединённая тепловая нагрузка на ГВС останется на уровне 

существующей в размере 13,1 Гкал/час. Отсутствие изменения в суммарной 

нагрузке ГВС объясняется тем, что в соответствие с Генеральным планом развития 

города численность населения не изменится. Следовательно, должно произойти 

перераспределение численности проживающих внутри домов при строительстве 

новых зданий, и должно произойти увеличение удельной площади строительных 

фондов, приходящихся на одного жителя. 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

мкр 1     5,926 0,885 6,811 5,926 0,885 6,811 5,926 0,885 6,811 5,926 0,885 6,811 

  мкд Ленина 51 0,214 0,023 0,237 0,214 0,023 0,237 0,214 0,023 0,237 0,214 0,023 0,237 

  мкд Ленина 53 0,258 0,035 0,293 0,258 0,035 0,293 0,258 0,035 0,293 0,258 0,035 0,293 

  мкд Губкина 39 0,360 0,059 0,419 0,360 0,059 0,419 0,360 0,059 0,419 0,360 0,059 0,419 

  мкд Революционная 4а 0,429 0,066 0,494 0,429 0,066 0,494 0,429 0,066 0,494 0,429 0,066 0,494 

  мкд Революционная 6 0,267 0,043 0,309 0,267 0,043 0,309 0,267 0,043 0,309 0,267 0,043 0,309 

  мкд Революционная 8 0,201 0,042 0,243 0,201 0,042 0,243 0,201 0,042 0,243 0,201 0,042 0,243 

  мкд Революционная 8а 0,249 0,045 0,294 0,249 0,045 0,294 0,249 0,045 0,294 0,249 0,045 0,294 

  мкд Революционная 10 0,206 0,039 0,245 0,206 0,039 0,245 0,206 0,039 0,245 0,206 0,039 0,245 

  мкд Губкина 45 0,486 0,086 0,571 0,486 0,086 0,571 0,486 0,086 0,571 0,486 0,086 0,571 

  мкд Губкина 43 0,526 0,084 0,610 0,526 0,084 0,610 0,526 0,084 0,610 0,526 0,084 0,610 

  мкд Губкина 43а 0,251 0,042 0,293 0,251 0,042 0,293 0,251 0,042 0,293 0,251 0,042 0,293 

  мкд Революционная 8б 0,250 0,045 0,295 0,250 0,045 0,295 0,250 0,045 0,295 0,250 0,045 0,295 

  мкд Революционная 12 0,180 0,043 0,223 0,180 0,043 0,223 0,180 0,043 0,223 0,180 0,043 0,223 

  мкд Революционная 14 0,185 0,037 0,222 0,185 0,037 0,222 0,185 0,037 0,222 0,185 0,037 0,222 

  мкд Гагарина 86 0,248 0,048 0,296 0,248 0,048 0,296 0,248 0,048 0,296 0,248 0,048 0,296 

  мкд Гагарина 88 0,239 0,042 0,281 0,239 0,042 0,281 0,239 0,042 0,281 0,239 0,042 0,281 

  мкд Гагарина 90 0,245 0,042 0,287 0,245 0,042 0,287 0,245 0,042 0,287 0,245 0,042 0,287 

  школа 12 Губкина 41 0,308 0,005 0,313 0,308 0,005 0,313 0,308 0,005 0,313 0,308 0,005 0,313 

  

мастерск шк 

12 Губкина 41 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 

  д/сад № 16 Революционная 14а 0,085 0,009 0,094 0,085 0,009 0,094 0,085 0,009 0,094 0,085 0,009 0,094 

  Почта Революционная 4 0,111   0,111 0,111   0,111 0,111   0,111 0,111   0,111 

  Почта гараж Революционная 4 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 

  

гараж 

панорама Ленина 49а 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 

  гостин "Заря" Ленина 49 0,323 0,050 0,373 0,323 0,050 0,373 0,323 0,050 0,373 0,323 0,050 0,373 

  гараж гост Ленина 49 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 

  школа № 7 Революционная 12а 0,150 0,002 0,152 0,150 0,002 0,152 0,150 0,002 0,152 0,150 0,002 0,152 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

мкр 2     7,778 1,282 9,059 8,468 1,282 9,749 8,468 1,282 9,749 8,468 1,282 9,749 

  Мкд  Ленина 55 0,373 0,070 0,443 0,373 0,070 0,443 0,373 0,070 0,443 0,373 0,070 0,443 

  мкд Ленина 57 0,200 0,044 0,244 0,200 0,044 0,244 0,200 0,044 0,244 0,200 0,044 0,244 

  мкд Ленина 59 0,207 0,041 0,248 0,207 0,041 0,248 0,207 0,041 0,248 0,207 0,041 0,248 

  мкд Ленина 61 0,218 0,032 0,250 0,218 0,032 0,250 0,218 0,032 0,250 0,218 0,032 0,250 

  мкд Ленина 63 0,355 0,062 0,417 0,355 0,062 0,417 0,355 0,062 0,417 0,355 0,062 0,417 

  мкд Губкина 36 0,383 0,069 0,451 0,383 0,069 0,451 0,383 0,069 0,451 0,383 0,069 0,451 

  мкд Губкина 38 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 

  мкд Губкина 40 0,247 0,045 0,292 0,247 0,045 0,292 0,247 0,045 0,292 0,247 0,045 0,292 

  мкд Губкина 42 0,249 0,037 0,286 0,249 0,037 0,286 0,249 0,037 0,286 0,249 0,037 0,286 

  мкд Губкина 44 0,244 0,041 0,285 0,244 0,041 0,285 0,244 0,041 0,285 0,244 0,041 0,285 

  мкд Губкина 46 0,375 0,057 0,431 0,375 0,057 0,431 0,375 0,057 0,431 0,375 0,057 0,431 

  мкд Губкина 48 0,425 0,057 0,482 0,425 0,057 0,482 0,425 0,057 0,482 0,425 0,057 0,482 

  

магазин 

пристрой Губкина 48 0,000   0,000 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  мкд Губкина 50 0,359 0,060 0,420 0,359 0,060 0,420 0,359 0,060 0,420 0,359 0,060 0,420 

  мкд Губкина 52 0,357 0,062 0,419 0,357 0,062 0,419 0,357 0,062 0,419 0,357 0,062 0,419 

  мкд Губкина 52б 0,000   0,000 0,400   0,400 0,400   0,400 0,400   0,400 

  мкд Чкалова 23 0,249 0,046 0,295 0,249 0,046 0,295 0,249 0,046 0,295 0,249 0,046 0,295 

  мкд Чкалова 25 0,258 0,049 0,307 0,258 0,049 0,307 0,258 0,049 0,307 0,258 0,049 0,307 

  мкд Чкалова 27 0,339 0,063 0,402 0,339 0,063 0,402 0,339 0,063 0,402 0,339 0,063 0,402 

  мкд Чкалова 29 0,261 0,049 0,310 0,261 0,049 0,310 0,261 0,049 0,310 0,261 0,049 0,310 

  мкд Чкалова 31 0,254 0,053 0,307 0,254 0,053 0,307 0,254 0,053 0,307 0,254 0,053 0,307 

  мкд Чкалова 33 0,261 0,055 0,316 0,261 0,055 0,316 0,261 0,055 0,316 0,261 0,055 0,316 

  мкд Чкалова 35 0,258 0,045 0,303 0,258 0,045 0,303 0,258 0,045 0,303 0,258 0,045 0,303 

  мкд Чкалова 33а 0,379 0,071 0,450 0,379 0,071 0,450 0,379 0,071 0,450 0,379 0,071 0,450 

  мкд Гагарина 94 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 

  мкд Гагарина 96 0,260 0,049 0,309 0,260 0,049 0,309 0,260 0,049 0,309 0,260 0,049 0,309 

  школа № 3 Чкалова 21 0,320 0,007 0,328 0,320 0,007 0,328 0,320 0,007 0,328 0,320 0,007 0,328 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  гараж шк № 3 Чкалова 21 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 

  склад Найден Чкалова 21 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  

ДЭБЦ тепл 

шк Чкалова 21 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

  ЦРБ Ленина 65а 0,074 0,001 0,074 0,074 0,001 0,074 0,074 0,001 0,074 0,074 0,001 0,074 

  д/сад № 14 Губкина 46а 0,181 0,019 0,200 0,181 0,019 0,200 0,181 0,019 0,200 0,181 0,019 0,200 

  Здание суда Губкина 52а 0,142 0,007 0,149 0,142 0,007 0,149 0,142 0,007 0,149 0,142 0,007 0,149 

  Здание суда 2 Губкина 52а 0,000   0,000 0,283   0,283 0,283   0,283 0,283   0,283 

  м-н Караван Губкина 52 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

                              

мкр 4     7,973 1,068 9,041 7,973 1,068 9,041 7,973 1,068 9,041 7,973 1,068 9,041 

  мкд Космонавтов 4 0,345 0,053 0,399 0,345 0,053 0,399 0,345 0,053 0,399 0,345 0,053 0,399 

  мкд Космонавтов 6 0,887 0,148 1,035 0,887 0,148 1,035 0,887 0,148 1,035 0,887 0,148 1,035 

  мкд Космонавтов 8 0,172 0,025 0,197 0,172 0,025 0,197 0,172 0,025 0,197 0,172 0,025 0,197 

  мкд Космонавтов 10 0,181 0,027 0,208 0,181 0,027 0,208 0,181 0,027 0,208 0,181 0,027 0,208 

  мкд Бульварная 7 0,585 0,108 0,693 0,585 0,108 0,693 0,585 0,108 0,693 0,585 0,108 0,693 

  мкд Бульварная 11 0,469 0,082 0,551 0,469 0,082 0,551 0,469 0,082 0,551 0,469 0,082 0,551 

  мкд Бульварная 13 0,318 0,050 0,368 0,318 0,050 0,368 0,318 0,050 0,368 0,318 0,050 0,368 

  мкд Б.Хмельницк 21 0,347 0,053 0,400 0,347 0,053 0,400 0,347 0,053 0,400 0,347 0,053 0,400 

  мкд Б.Хмельницк 23 0,755 0,131 0,886 0,755 0,131 0,886 0,755 0,131 0,886 0,755 0,131 0,886 

  мкд Бульварная 5 0,449 0,063 0,512 0,449 0,063 0,512 0,449 0,063 0,512 0,449 0,063 0,512 

  мкд Ленина 2 1,147 0,171 1,317 1,147 0,171 1,317 1,147 0,171 1,317 1,147 0,171 1,317 

  мкд Ленина 4 0,227 0,036 0,263 0,227 0,036 0,263 0,227 0,036 0,263 0,227 0,036 0,263 

  ижд Ленина 8 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Ленина 10 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Ленина 10а 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд Ленина 16 0,209   0,209 0,209   0,209 0,209   0,209 0,209   0,209 

  мкд Ленина 16а 0,295 0,039 0,333 0,295 0,039 0,333 0,295 0,039 0,333 0,295 0,039 0,333 

  мкд Космонавтов 2 0,347 0,048 0,395 0,347 0,048 0,395 0,347 0,048 0,395 0,347 0,048 0,395 

  ижд Геологическая 13 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  школа № 8 Космонавтов 4а 0,184 0,002 0,186 0,184 0,002 0,186 0,184 0,002 0,186 0,184 0,002 0,186 

  д/сад № 27 Хмельницкого 25 0,218 0,014 0,232 0,218 0,014 0,232 0,218 0,014 0,232 0,218 0,014 0,232 

  д/сад № 9 Геологическая 9 0,140 0,009 0,148 0,140 0,009 0,148 0,140 0,009 0,148 0,140 0,009 0,148 

  АТС Геологическая 11 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 

  ПИК ПТУС Блохина 41 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  

агрохимслуж
ба Блохина 42 0,168 0,002 0,171 0,168 0,002 0,171 0,168 0,002 0,171 0,168 0,002 0,171 

  

гараж 

агрохим Блохина 42 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 

  гараж Ленина 14а 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 

  Дом техника Геологическая 16 0,123   0,123 0,123   0,123 0,123   0,123 0,123   0,123 

  кафе Березка Промысловая 12 0,079 0,006 0,085 0,079 0,006 0,085 0,079 0,006 0,085 0,079 0,006 0,085 

  статистика Ленина 14/1 0,025 0,000 0,025 0,025 0,000 0,025 0,025 0,000 0,025 0,025 0,000 0,025 

  ИП Ленина 14 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

                              

мкр 5     4,429 0,614 5,043 4,429 0,614 5,043 4,429 0,614 5,043 4,429 0,614 5,043 

  мкд Промысловая 3 0,392 0,093 0,484 0,392 0,093 0,484 0,392 0,093 0,484 0,392 0,093 0,484 

  мкд Промысловая 5 0,325 0,053 0,378 0,325 0,053 0,378 0,325 0,053 0,378 0,325 0,053 0,378 

  мкд Промысловая 7 0,219 0,047 0,266 0,219 0,047 0,266 0,219 0,047 0,266 0,219 0,047 0,266 

  мкд Промысловая 9 0,330 0,055 0,385 0,330 0,055 0,385 0,330 0,055 0,385 0,330 0,055 0,385 

  мкд Промысловая 11 0,224 0,042 0,266 0,224 0,042 0,266 0,224 0,042 0,266 0,224 0,042 0,266 

  мкд Промысловая 13 0,329 0,060 0,389 0,329 0,060 0,389 0,329 0,060 0,389 0,329 0,060 0,389 

  мкд Промысловая 15 0,637 0,056 0,693 0,637 0,056 0,693 0,637 0,056 0,693 0,637 0,056 0,693 

  мкд Блохина 50 0,485 0,093 0,578 0,485 0,093 0,578 0,485 0,093 0,578 0,485 0,093 0,578 

  мкд Блохина 52 0,472 0,083 0,555 0,472 0,083 0,555 0,472 0,083 0,555 0,472 0,083 0,555 

  мкд Блохина, 48/1 0,277 0,016 0,293 0,277 0,016 0,293 0,277 0,016 0,293 0,277 0,016 0,293 

  магазин Блохина 46а 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  д/сад № 30 Промысловая 7а 0,205 0,013 0,218 0,205 0,013 0,218 0,205 0,013 0,218 0,205 0,013 0,218 

  школа № 18 Промысловая 13а 0,513 0,003 0,516 0,513 0,003 0,516 0,513 0,003 0,516 0,513 0,003 0,516 

  банк Уралсиб Промысловая 3 0,002 0,000 0,002 0,002 0,000 0,002 0,002 0,000 0,002 0,002 0,000 0,002 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  ЖЭУ № 6 Промысловая 5а 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 

                              

мкр 6     5,205 0,709 5,914 5,205 0,709 5,914 5,205 0,709 5,914 5,205 0,709 5,914 

  мкд Бульварная 25 0,340 0,061 0,401 0,340 0,061 0,401 0,340 0,061 0,401 0,340 0,061 0,401 

  мкд Бульварная 29 0,311 0,053 0,364 0,311 0,053 0,364 0,311 0,053 0,364 0,311 0,053 0,364 

  мкд Бульварная 31 0,334 0,055 0,389 0,334 0,055 0,389 0,334 0,055 0,389 0,334 0,055 0,389 

  мкд Бульварная 33 0,318 0,034 0,352 0,318 0,034 0,352 0,318 0,034 0,352 0,318 0,034 0,352 

  мкд Бульварная 35 0,346 0,051 0,397 0,346 0,051 0,397 0,346 0,051 0,397 0,346 0,051 0,397 

  мкд Бульварная 37 0,777 0,135 0,913 0,777 0,135 0,913 0,777 0,135 0,913 0,777 0,135 0,913 

  мкд Геологическая 32 0,262 0,041 0,303 0,262 0,041 0,303 0,262 0,041 0,303 0,262 0,041 0,303 

  мкд Геологическая 34 0,227 0,035 0,262 0,227 0,035 0,262 0,227 0,035 0,262 0,227 0,035 0,262 

  мкд Геологическая 38 0,270 0,044 0,313 0,270 0,044 0,313 0,270 0,044 0,313 0,270 0,044 0,313 

  мкд Геологическая 42 0,316 0,059 0,375 0,316 0,059 0,375 0,316 0,059 0,375 0,316 0,059 0,375 

  мкд Геологическая 51 0,343 0,068 0,411 0,343 0,068 0,411 0,343 0,068 0,411 0,343 0,068 0,411 

  мкд Б.Хмельницкого 12 0,183 0,029 0,212 0,183 0,029 0,212 0,183 0,029 0,212 0,183 0,029 0,212 

  мкд Советская  75 0,282 0,042 0,325 0,282 0,042 0,325 0,282 0,042 0,325 0,282 0,042 0,325 

  ГОРОНО Гагарина 1 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 

  Башнефть Геологическая 26 0,287 0,001 0,289 0,287 0,001 0,289 0,287 0,001 0,289 0,287 0,001 0,289 

  магазин Бульварная 35 0,084   0,084 0,084   0,084 0,084   0,084 0,084   0,084 

  

НГДУ 

управл. Геологическая 51 0,274 0,001 0,275 0,274 0,001 0,275 0,274 0,001 0,275 0,274 0,001 0,275 

  гаражи НГДУ Геологическая 51 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 

  ГРОО Бульварная 37 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 

                              

мкр 9     10,290 0,918 11,208 12,050 0,918 12,968 12,634 0,918 13,552 12,634 0,918 13,552 

  мкд Стахановксая 14 0,778 0,079 0,857 0,778 0,079 0,857 0,778 0,079 0,857 0,778 0,079 0,857 

  мкд Стахановская 16 0,534 0,049 0,583 0,534 0,049 0,583 0,534 0,049 0,583 0,534 0,049 0,583 

  мкд Стахановская 16а 0,338 0,034 0,372 0,338 0,034 0,372 0,338 0,034 0,372 0,338 0,034 0,372 

  Ледов дворец Стахановская 16б 0,000   0,000 0,000   0,000 0,584   0,584 0,584   0,584 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Стахановская 18 0,653 0,065 0,718 0,653 0,065 0,718 0,653 0,065 0,718 0,653 0,065 0,718 

  мкд Стахановская 18а 0,574 0,064 0,637 0,574 0,064 0,637 0,574 0,064 0,637 0,574 0,064 0,637 

  мкд Стахановская 22 0,509 0,051 0,560 0,509 0,051 0,560 0,509 0,051 0,560 0,509 0,051 0,560 

  мкд Стахановская 26 0,662 0,059 0,721 0,662 0,059 0,721 0,662 0,059 0,721 0,662 0,059 0,721 

  мкд Докучаева 2 0,598 0,062 0,660 0,598 0,062 0,660 0,598 0,062 0,660 0,598 0,062 0,660 

  мкд Докучаева 4 0,471 0,050 0,521 0,471 0,050 0,521 0,471 0,050 0,521 0,471 0,050 0,521 

  мкд Докучаева 6 0,421 0,027 0,449 0,421 0,027 0,449 0,421 0,027 0,449 0,421 0,027 0,449 

  мкд Докучаева 8 0,508 0,051 0,559 0,508 0,051 0,559 0,508 0,051 0,559 0,508 0,051 0,559 

  мкд Валиди 3 0,482 0,049 0,531 0,482 0,049 0,531 0,482 0,049 0,531 0,482 0,049 0,531 

  мкд Валиди 3а 0,603 0,051 0,654 0,603 0,051 0,654 0,603 0,051 0,654 0,603 0,051 0,654 

  мкд Валиди 5 0,586 0,061 0,647 0,586 0,061 0,647 0,586 0,061 0,647 0,586 0,061 0,647 

  мкд Валиди 7 0,853 0,092 0,945 0,853 0,092 0,945 0,853 0,092 0,945 0,853 0,092 0,945 

  ЦРБ Докучаева 10 1,343 0,073 1,416 1,343 0,073 1,416 1,343 0,073 1,416 1,343 0,073 1,416 

  Роддом Докучаева 10 0,000   0,000 1,760   1,760 1,760   1,760 1,760   1,760 

  

ФОК 

"Юрматы" Стахановская 18б 0,224 0,002 0,226 0,224 0,002 0,226 0,224 0,002 0,226 0,224 0,002 0,226 

  МСЧ Стахановская 17 0,147   0,147 0,147   0,147 0,147   0,147 0,147   0,147 

  ЧП Яппаров Докучаева 8б 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

                              

мкр 9 

3оч 

    5,078 0,636 5,714 5,489 0,636 6,125 5,858 0,636 6,494 5,858 0,636 6,494 

мкд Стахановская 2 0,173 0,024 0,197 0,173 0,024 0,197 0,173 0,024 0,197 0,173 0,024 0,197 

  мкд Стахановская 4 0,293 0,047 0,340 0,293 0,047 0,340 0,293 0,047 0,340 0,293 0,047 0,340 

  мкд Стахановская 6 0,184 0,029 0,214 0,184 0,029 0,214 0,184 0,029 0,214 0,184 0,029 0,214 

  мкд Стахановская 8 0,597 0,064 0,661 0,597 0,064 0,661 0,597 0,064 0,661 0,597 0,064 0,661 

  мкд Стахановская 10 0,275 0,026 0,301 0,275 0,026 0,301 0,275 0,026 0,301 0,275 0,026 0,301 

  мкд Стахановская 12 0,286 0,028 0,314 0,286 0,028 0,314 0,286 0,028 0,314 0,286 0,028 0,314 

  мкд Стахановская 2/1 0,173 0,026 0,199 0,173 0,026 0,199 0,173 0,026 0,199 0,173 0,026 0,199 

  ФОК Стахановская 13 0,000   0,000 0,000   0,000 0,320   0,320 0,320   0,320 

  мкд Молодежная 2 0,342 0,048 0,390 0,342 0,048 0,390 0,342 0,048 0,390 0,342 0,048 0,390 

  мкд Молодежная 2а 0,327 0,047 0,374 0,327 0,047 0,374 0,327 0,047 0,374 0,327 0,047 0,374 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Молодежная 4 0,182 0,018 0,200 0,182 0,018 0,200 0,182 0,018 0,200 0,182 0,018 0,200 

  мкд Молодежная 6 0,289 0,035 0,323 0,289 0,035 0,323 0,289 0,035 0,323 0,289 0,035 0,323 

  мкд Молодежная 8 0,535 0,076 0,610 0,535 0,076 0,610 0,535 0,076 0,610 0,535 0,076 0,610 

  

Салон 

Красоты Молодежная 8 0,000   0,000 0,000   0,000 0,049   0,049 0,049   0,049 

  мкд Молодежная 8а 0,369 0,058 0,427 0,369 0,058 0,427 0,369 0,058 0,427 0,369 0,058 0,427 

  Д/с Молодежная 8б 0,000   0,000 0,412   0,412 0,412   0,412 0,412   0,412 

  мкд Молодежная 10 0,283 0,048 0,331 0,283 0,048 0,331 0,283 0,048 0,331 0,283 0,048 0,331 

  мкд Молодежная 10а 0,305 0,047 0,352 0,305 0,047 0,352 0,305 0,047 0,352 0,305 0,047 0,352 

  мкд Молодежная, 12 0,362 0,015 0,377 0,362 0,015 0,377 0,362 0,015 0,377 0,362 0,015 0,377 

  

Магазин 

Комфорт Молодежная 4 0,035 0,000 0,035 0,035 0,000 0,035 0,035 0,000 0,035 0,035 0,000 0,035 

  ИП Тарасов Стахановская 6а 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 

  ЦТП № 22 Стахановская 6а 0,059 0,000 0,059 0,059 0,000 0,059 0,059 0,000 0,059 0,059 0,000 0,059 

                              

кв 4     1,422 0,000 1,422 1,422 0,000 1,422 1,422 0,000 1,422 1,422 0,000 1,422 

  мкд Геологическая 75 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 

  мкд Геологическая 77 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 

  мкд Уральская 76 0,075   0,075 0,075   0,075 0,075   0,075 0,075   0,075 

  мкд Геологическая 83 0,067   0,067 0,067   0,067 0,067   0,067 0,067   0,067 

  мкд Ленина 54 0,111   0,111 0,111   0,111 0,111   0,111 0,111   0,111 

  мкд гараж админ 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  мкд Геологическая 77а 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 

  мкд Геологическая 79 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 

  мкд Геологическая 79а 0,047 0,000 0,047 0,047 0,000 0,047 0,047 0,000 0,047 0,047 0,000 0,047 

  мкд Уральская 78 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 

  мкд Ленина 58 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Губкина 31 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Геологическая 81а 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Губкина 33 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Ленина 52а 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 

  мкд Ленина 54а 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  админ Ленина 56 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 

  админ Ленина 60 0,144   0,144 0,144   0,144 0,144   0,144 0,144   0,144 

  Прокуратура Геологическая 81 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 

                              

кв 5     1,571 0,041 1,612 2,471 0,041 2,512 2,471 0,041 2,512 2,471 0,041 2,512 

  мкд Ленина, 42 0,170   0,170 0,170   0,170 0,170   0,170 0,170   0,170 

  мкд Геологическая, 57 0,334 0,040 0,375 0,334 0,040 0,375 0,334 0,040 0,375 0,334 0,040 0,375 

  Магнит Ленина, 48 0,000   0,000 0,900   0,900 0,900   0,900 0,900   0,900 

  АТС Советская 74 0,488   0,488 0,488   0,488 0,488   0,488 0,488   0,488 

  гараж Кузнец Советская 76/1 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  

ТДК 

Ишимбай Советская 76 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 

  

ТДК 

Ишимбай Ленина 44а 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

  Д/сад №9 Геологическая, 55 0,145   0,145 0,145   0,145 0,145   0,145 0,145   0,145 

  Военкомат Уральская 77 0,200 0,001 0,201 0,200 0,001 0,201 0,200 0,001 0,201 0,200 0,001 0,201 

  

БРУ 

Инкасации Советская 76а 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 

                              

кв 6     1,649 0,009 1,658 1,649 0,009 1,658 1,649 0,009 1,658 1,649 0,009 1,658 

  мкд Революцион 1 0,132   0,132 0,132   0,132 0,132   0,132 0,132   0,132 

  мкд Революционная 5 0,117 0,009 0,126 0,117 0,009 0,126 0,117 0,009 0,126 0,117 0,009 0,126 

  мкд Революционная 7 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 

  мкд Ленина 41 0,147   0,147 0,147   0,147 0,147   0,147 0,147   0,147 

  мкд Ленина 43 0,143   0,143 0,143   0,143 0,143   0,143 0,143   0,143 

  мкд Ленина 45 0,146   0,146 0,146   0,146 0,146   0,146 0,146   0,146 

  мкд Советская 90 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 

  мкд Советская 94 0,140   0,140 0,140   0,140 0,140   0,140 0,140   0,140 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Советская 96 0,137   0,137 0,137   0,137 0,137   0,137 0,137   0,137 

  мкд Советская 98 0,097   0,097 0,097   0,097 0,097   0,097 0,097   0,097 

  Типография Советская 88 0,130   0,130 0,130   0,130 0,130   0,130 0,130   0,130 

  

Гараж 

типографии Советская 88/1 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  

Администрац
ия Революц 3 0,113   0,113 0,113   0,113 0,113   0,113 0,113   0,113 

  

Гаражи 

администрац
ии Революц 3 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 

                              

кв 14     2,156 0,015 2,171 2,156 0,015 2,171 2,156 0,015 2,171 2,156 0,015 2,171 

  мкд Нуриманова 25 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 

  мкд Нуриманова 27 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 

  мкд Революционная 21 0,133   0,133 0,133   0,133 0,133   0,133 0,133   0,133 

  мкд Революционная 23 0,142   0,142 0,142   0,142 0,142   0,142 0,142   0,142 

  мкд Революционная 23а 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 

  мкд Революционная 25 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 0,135   0,135 

  мкд Революционная 27 0,148   0,148 0,148   0,148 0,148   0,148 0,148   0,148 

  мкд Гагарина 72 0,141   0,141 0,141   0,141 0,141   0,141 0,141   0,141 

  мкд Гагарина 74 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 

  мкд гагарина 76 0,139   0,139 0,139   0,139 0,139   0,139 0,139   0,139 

  мкд Гагарина 76а 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 

  мкд Гагарина 78 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 0,134   0,134 

  мкд Гагарина 80 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 0,136   0,136 

  школа № 10 Стахановская 99 0,289 0,007 0,296 0,289 0,007 0,296 0,289 0,007 0,296 0,289 0,007 0,296 

  д/сад № 17 Нуриманова 29 0,086 0,008 0,095 0,086 0,008 0,095 0,086 0,008 0,095 0,086 0,008 0,095 

                              

кв 15     1,985 0,033 2,018 1,985 0,033 2,018 1,985 0,033 2,018 1,985 0,033 2,018 

  мкд Стахановская 108 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Стахановская 106 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

  мкд Стахановская 126 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  мкд Стахановская 124 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  мкд Пролетарская 37 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 

  мкд Стахановская 120 0,049   0,049 0,049   0,049 0,049   0,049 0,049   0,049 

  мкд Стахановская 118 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 

  мкд Стахановская 110 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 

  мкд Стахановская 114 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

  мкд Стахановская 116 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 

  мкд Советская 107 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Советская 109 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

  мкд Советская 101 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Советская 99 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  мкд Советская 97 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Советская 103 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  мкд Революционная 13 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 

  мкд Революционная 17 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 

  мкд Революционная 19 0,087   0,087 0,087   0,087 0,087   0,087 0,087   0,087 

  мкд Революционная 15 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

  мкд Революционная 11 0,097   0,097 0,097   0,097 0,097   0,097 0,097   0,097 

  мкд Стахановская 122 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 

  мкд Пролетарская 41 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Пролетарская 43 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 

  мкд Пролетарская 35 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  мкд Советская 105 0,079 0,014 0,093 0,079 0,014 0,093 0,079 0,014 0,093 0,079 0,014 0,093 

  мкд Стахановкая 112 0,085 0,013 0,097 0,085 0,013 0,097 0,085 0,013 0,097 0,085 0,013 0,097 

  мкд Стахановская 104 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  Д/с Пролетарская 39 0,107 0,006 0,113 0,107 0,006 0,113 0,107 0,006 0,113 0,107 0,006 0,113 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

кв 16     1,733 0,002 1,735 1,733 0,002 1,735 1,733 0,002 1,735 1,733 0,002 1,735 

  мкд Ленина 33 0,176   0,176 0,176   0,176 0,176   0,176 0,176   0,176 

  мкд Ленина 31 0,158   0,158 0,158   0,158 0,158   0,158 0,158   0,158 

  мкд Ленина 35 0,167   0,167 0,167   0,167 0,167   0,167 0,167   0,167 

  мкд ленина 37 0,172   0,172 0,172   0,172 0,172   0,172 0,172   0,172 

  мкд Советская 91 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 

  мкд Советская 95 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 

  мкд Советская 93 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 

  мкд Пролетарская 32 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 

  мкд Пролеиарская 34 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 

  мкд Пролетарская 36 0,079   0,079 0,079   0,079 0,079   0,079 0,079   0,079 

  мкд Стахановская 98 0,049   0,049 0,049   0,049 0,049   0,049 0,049   0,049 

  мкд Стахановская 100 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  мкд Стахановская 102 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 

  Рынок  Колхозный рынок 0,192   0,192 0,192   0,192 0,192   0,192 0,192   0,192 

  Кафе "Колос" Советская 91а 0,010 0,002 0,012 0,010 0,002 0,012 0,010 0,002 0,012 0,010 0,002 0,012 

  Охот и рыбол Стахановская 96а 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ИП Советская 89а 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  ИП магазин Ленина 33а 0,087   0,087 0,087   0,087 0,087   0,087 0,087   0,087 

  ИП Пролеиарская 34а 0,103   0,103 0,103   0,103 0,103   0,103 0,103   0,103 

                              

кв 17     0,790 0,026 0,816 0,790 0,026 0,816 0,790 0,026 0,816 0,790 0,026 0,816 

  мкд Ленина 29 0,206 0,015 0,221 0,206 0,015 0,221 0,206 0,015 0,221 0,206 0,015 0,221 

  мкд Ленина 27 0,162 0,002 0,164 0,162 0,002 0,164 0,162 0,002 0,164 0,162 0,002 0,164 

  мкд Ленина 25 0,206   0,206 0,206   0,206 0,206   0,206 0,206   0,206 

  

Социнвестба
нк Стахановская 71 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 

  ЦРБ Ленина 27а 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  Д/с 18 Гагарина 14 0,084 0,010 0,094 0,084 0,010 0,094 0,084 0,010 0,094 0,084 0,010 0,094 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

кв18     3,435 0,418 3,853 3,435 0,418 3,853 3,435 0,418 3,853 3,435 0,418 3,853 

  мкд Гагарина 15 0,154 0,021 0,175 0,154 0,021 0,175 0,154 0,021 0,175 0,154 0,021 0,175 

  мкд Гагарина 17 0,086 0,011 0,097 0,086 0,011 0,097 0,086 0,011 0,097 0,086 0,011 0,097 

  мкд гагарина 20 0,270 0,042 0,312 0,270 0,042 0,312 0,270 0,042 0,312 0,270 0,042 0,312 

  мкд Гагарина 16 0,253 0,051 0,304 0,253 0,051 0,304 0,253 0,051 0,304 0,253 0,051 0,304 

  мкд Гагарина 18 0,254 0,049 0,303 0,254 0,049 0,303 0,254 0,049 0,303 0,254 0,049 0,303 

  мкд Гагарина13 0,160 0,018 0,178 0,160 0,018 0,178 0,160 0,018 0,178 0,160 0,018 0,178 

  мкд Гагарина 11а 0,165 0,022 0,187 0,165 0,022 0,187 0,165 0,022 0,187 0,165 0,022 0,187 

  мкд Стахановская 81 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 

  мкд Стахановская 83 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Стахановская  81а 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Пролетарская 28б 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Пролетарская 28а 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

  мкд Ак.Павлова 14 0,286 0,085 0,371 0,286 0,085 0,371 0,286 0,085 0,371 0,286 0,085 0,371 

  Общежитие Ак.Павлова 12 0,177 0,023 0,200 0,177 0,023 0,200 0,177 0,023 0,200 0,177 0,023 0,200 

  Гостиница Гагарина 11 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 

  баня № 1 Ак.Павлова 16 0,074 0,043 0,117 0,074 0,043 0,117 0,074 0,043 0,117 0,074 0,043 0,117 

  

ГРОВД адм 

зд Стахановская 73 0,248 0,004 0,251 0,248 0,004 0,251 0,248 0,004 0,251 0,248 0,004 0,251 

  

ГРОВД 

спортзал Стахановская 73 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 

  

ГРОВД 

гаражи Стахановская 73 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 

  ЦРБ Стахановская 75 0,309 0,010 0,319 0,309 0,010 0,319 0,309 0,010 0,319 0,309 0,010 0,319 

  ЦТП № 9 Стахановская 79б 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 

  гаражи Стахановская 79а 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 

  

ЦРБ женск 

конс Гагарина 50 0,072 0,001 0,073 0,072 0,001 0,073 0,072 0,001 0,073 0,072 0,001 0,073 

  дет больница Гагарина 48 0,295 0,033 0,328 0,295 0,033 0,328 0,295 0,033 0,328 0,295 0,033 0,328 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

кв19     1,493 0,058 1,551 1,493 0,058 1,551 1,493 0,058 1,551 1,493 0,058 1,551 

  мкд Якутова 28 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд Гагарина 58 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд Гагарина 54 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  мкд Гагарина 56 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 

  мкд Якутова 26 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 

  мкд Пролетарская 23 0,088   0,088 0,088   0,088 0,088   0,088 0,088   0,088 

  мкд Пролетарская 25 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 

  мкд гагарина 64 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Якутова 24 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд Гагарина 62 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 

  мкд Гагарина 60 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Стахановская 89 0,075   0,075 0,075   0,075 0,075   0,075 0,075   0,075 

  мкд Стахановская 87 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Стахановская 97 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Стахановская 95 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 

  мкд Пролетарская 31 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 0,082   0,082 

  мкд Пролетарская 29 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 

  мкд Стахановская 93 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Стахановская 91 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  школа № 16 Пролетарская 27 0,285 0,058 0,343 0,285 0,058 0,343 0,285 0,058 0,343 0,285 0,058 0,343 

                              

кв20     0,037 0,000 0,037 0,037 0,000 0,037 0,037 0,000 0,037 0,037 0,000 0,037 

  ижд Нуриманова 28 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Нуриманова 30/1 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 

  ижд Нуриманова 34 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Нуриманова 36 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

кв21     0,785 0,074 0,859 1,135 0,074 1,209 1,135 0,074 1,209 1,135 0,074 1,209 

  ижд Пролетарская 13 0,028   0,028 0,028   0,028 0,028   0,028 0,028   0,028 

  ижд Восьмой пр-д 15 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Восьмой пр-д 19 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Гагарина 91 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Социалистич 3 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд Восьмой пр-д 16 0,000   0,000 0,350   0,350 0,350   0,350 0,350   0,350 

  ЦРБ Пролетарская 26 0,607 0,070 0,677 0,607 0,070 0,677 0,607 0,070 0,677 0,607 0,070 0,677 

  СЭС админ Гагарина 19 0,089 0,004 0,093 0,089 0,004 0,093 0,089 0,004 0,093 0,089 0,004 0,093 

  СЭС гараж Гагарина 19 0,024   0,024 0,024   0,024 0,024   0,024 0,024   0,024 

                              

кв24     2,591 0,168 2,760 2,591 0,168 2,760 2,591 0,168 2,760 2,591 0,168 2,760 

  мкд Ленина 11 0,173   0,173 0,173   0,173 0,173   0,173 0,173   0,173 

  мкд Ленина 13 0,400 0,086 0,486 0,400 0,086 0,486 0,400 0,086 0,486 0,400 0,086 0,486 

  мкд Ленина 13а 0,366 0,060 0,425 0,366 0,060 0,425 0,366 0,060 0,425 0,366 0,060 0,425 

  мкд Ленина 15 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Ленина 17 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  магазин Блохина 46 0,145   0,145 0,145   0,145 0,145   0,145 0,145   0,145 

  магазин 1 Блохина 82 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 

  кафе "Уют" Блохина 82а 0,012 0,001 0,012 0,012 0,001 0,012 0,012 0,001 0,012 0,012 0,001 0,012 

  Идель нефть Гагарина 13а 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 0,046 0,004 0,050 

  школа № 1 Ленина 19 0,347 0,007 0,354 0,347 0,007 0,354 0,347 0,007 0,354 0,347 0,007 0,354 

  стадион Ленина 21 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 

  

прокат 

стадиона Ленина 21 0,034   0,034 0,034   0,034 0,034   0,034 0,034   0,034 

  

Дворец 

Кирова Ленина 23 0,269   0,269 0,269   0,269 0,269   0,269 0,269   0,269 

  ЦРБ Промысловая 2 0,205 0,010 0,215 0,205 0,010 0,215 0,205 0,010 0,215 0,205 0,010 0,215 

  ЖЭУ-6 Промысловая 5 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 0,010 0,000 0,011 

  Башспирт Блохина 61 0,347   0,347 0,347   0,347 0,347   0,347 0,347   0,347 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

кв25     0,672 0,043 0,716 0,962 0,043 1,006 0,962 0,043 1,006 0,962 0,043 1,006 

  мкд Советская 75 0,027 0,042 0,069 0,027 0,042 0,069 0,027 0,042 0,069 0,027 0,042 0,069 

  Шк ис-в Ленина 26 0,170 0,002 0,172 0,170 0,002 0,172 0,170 0,002 0,172 0,170 0,002 0,172 

  Торг-офис зд Ленина 26 0,000   0,000 0,290   0,290 0,290   0,290 0,290   0,290 

  ИЧФ Советская 85 0,219   0,219 0,219   0,219 0,219   0,219 0,219   0,219 

  Гостин двор Ленина 40 0,256   0,256 0,256   0,256 0,256   0,256 0,256   0,256 

                              

кв26     2,182 0,097 2,279 2,182 0,097 2,279 2,182 0,097 2,279 2,182 0,097 2,279 

  мкд Гагарина 8 0,198 0,017 0,215 0,198 0,017 0,215 0,198 0,017 0,215 0,198 0,017 0,215 

  мкд Геологич 39 0,244 0,021 0,265 0,244 0,021 0,265 0,244 0,021 0,265 0,244 0,021 0,265 

  мкд Геологич 41 0,250 0,028 0,278 0,250 0,028 0,278 0,250 0,028 0,278 0,250 0,028 0,278 

  мкд Гагарина 10 0,420 0,023 0,443 0,420 0,023 0,443 0,420 0,023 0,443 0,420 0,023 0,443 

  мкд Гагарина 10/1 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 

  

налоговая 

инсп Стахановская 65 0,256 0,001 0,257 0,256 0,001 0,257 0,256 0,001 0,257 0,256 0,001 0,257 

  

гараж налог 
инсп Стахановская 65 0,030   0,030 0,030   0,030 0,030   0,030 0,030   0,030 

  д/сад № 10 Геологич 33 0,082 0,004 0,086 0,082 0,004 0,086 0,082 0,004 0,086 0,082 0,004 0,086 

  ЦТП № 21 Гагарина 8 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 

  ОМВД Стахановская 63 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 

  гараж ОМВД Стахановская 63 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  

Судеб 

приставы Стахановская 63 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 0,050   0,050 

  Дет дворец Ленина 22 0,281 0,003 0,284 0,281 0,003 0,284 0,281 0,003 0,284 0,281 0,003 0,284 

  Упр-е архит Стахановская 67 0,166   0,166 0,166   0,166 0,166   0,166 0,166   0,166 

                              

кв27     1,384 0,045 1,429 1,384 0,045 1,429 1,384 0,045 1,429 1,384 0,045 1,429 

  мкд Ленина 18 0,181   0,181 0,181   0,181 0,181   0,181 0,181   0,181 

  мкд Б.Хмельницкого 16 0,169   0,169 0,169   0,169 0,169   0,169 0,169   0,169 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Б.Хмельницкого 18 0,169   0,169 0,169   0,169 0,169   0,169 0,169   0,169 

  мкд Ленина 18б 0,110   0,110 0,110   0,110 0,110   0,110 0,110   0,110 

  мкд Ленина 20 0,137   0,137 0,137   0,137 0,137   0,137 0,137   0,137 

  д/сад № 10 Геологическая 33 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  ПТУ 21 Ленина 18а 0,257 0,011 0,268 0,257 0,011 0,268 0,257 0,011 0,268 0,257 0,011 0,268 

  

общежитие 

ПТУ Ленина 18а 0,265 0,034 0,300 0,265 0,034 0,300 0,265 0,034 0,300 0,265 0,034 0,300 

  гараж ПТУ Ленина 18а 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

                              

кв30     3,915 0,537 4,452 3,915 0,537 4,452 3,915 0,537 4,452 3,915 0,537 4,452 

мкр3 мкд Геологическая 87 0,260   0,260 0,260   0,260 0,260   0,260 0,260   0,260 

  мкд Губкина 32 0,262 0,046 0,308 0,262 0,046 0,308 0,262 0,046 0,308 0,262 0,046 0,308 

  мкд Ленина 64 0,264   0,264 0,264   0,264 0,264   0,264 0,264   0,264 

  мкд Ленина 66 0,472 0,049 0,521 0,472 0,049 0,521 0,472 0,049 0,521 0,472 0,049 0,521 

  мкд Чкалова 11 0,448 0,057 0,505 0,448 0,057 0,505 0,448 0,057 0,505 0,448 0,057 0,505 

  мкд Чкалова 13 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 0,253 0,044 0,297 

  мкд Чкалова 15 0,260 0,048 0,307 0,260 0,048 0,307 0,260 0,048 0,307 0,260 0,048 0,307 

  мкд Чкалова 17 0,477 0,080 0,556 0,477 0,080 0,556 0,477 0,080 0,556 0,477 0,080 0,556 

  Д/с 26 Чкалова 11а 0,223 0,032 0,255 0,223 0,032 0,255 0,223 0,032 0,255 0,223 0,032 0,255 

  ДЮСШ 2 Чкалова 13а 0,299 0,091 0,390 0,299 0,091 0,390 0,299 0,091 0,390 0,299 0,091 0,390 

  

Нефт 

колледж Губкина 28 0,698 0,091 0,789 0,698 0,091 0,789 0,698 0,091 0,789 0,698 0,091 0,789 

                              

кв35     0,936 0,036 0,972 0,936 0,036 0,972 0,936 0,036 0,972 0,936 0,036 0,972 

  РГБИ Советская 72 0,808 0,036 0,845 0,808 0,036 0,845 0,808 0,036 0,845 0,808 0,036 0,845 

  

Судебные 

приставы Уральская 67 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 

  ЦЗН Зеленая 57а 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  ВЭГУ Геологич 50а 0,031   0,031 0,031   0,031 0,031   0,031 0,031   0,031 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

кв36     3,878 0,260 4,138 3,878 0,260 4,138 3,878 0,260 4,138 3,878 0,260 4,138 

  мкд Губкина17 0,529 0,048 0,577 0,529 0,048 0,577 0,529 0,048 0,577 0,529 0,048 0,577 

  мкд Зеленая 5 0,488 0,049 0,537 0,488 0,049 0,537 0,488 0,049 0,537 0,488 0,049 0,537 

  мкд Зеленая 28б 0,151 0,013 0,164 0,151 0,013 0,164 0,151 0,013 0,164 0,151 0,013 0,164 

  мкд Зеленая 1 0,463 0,038 0,501 0,463 0,038 0,501 0,463 0,038 0,501 0,463 0,038 0,501 

  мкд Зеленая 3 0,222 0,023 0,245 0,222 0,023 0,245 0,222 0,023 0,245 0,222 0,023 0,245 

  мкд Советская 64 0,285 0,040 0,325 0,285 0,040 0,325 0,285 0,040 0,325 0,285 0,040 0,325 

  мкд Советская 62 0,259 0,015 0,274 0,259 0,015 0,274 0,259 0,015 0,274 0,259 0,015 0,274 

  д/сад № 33 Губкина17а 0,200 0,011 0,212 0,200 0,011 0,212 0,200 0,011 0,212 0,200 0,011 0,212 

  ИП Ларин Губкина17 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ЦТП № 20 Губкина17б 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 

  

Св троицк 

храм Советская 66 0,148   0,148 0,148   0,148 0,148   0,148 0,148   0,148 

  

кинотеатр 

Икар Губкина 19 0,128 0,002 0,129 0,128 0,002 0,129 0,128 0,002 0,129 0,128 0,002 0,129 

  школа № 11 Бульварная 47 0,483 0,011 0,494 0,483 0,011 0,494 0,483 0,011 0,494 0,483 0,011 0,494 

  

ТДК 

Ишимбай Бульварная 49 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 

  д/с 13 Зеленая 58а 0,125 0,010 0,135 0,125 0,010 0,135 0,125 0,010 0,135 0,125 0,010 0,135 

  УГАТУ Губкина 15 0,277   0,277 0,277   0,277 0,277   0,277 0,277   0,277 

                              

кв39     1,519 0,013 1,533 1,919 0,013 1,933 1,453 0,013 1,466 1,453 0,013 1,466 

  мкд Бульварная 20 0,041   0,041 0,041   0,041 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 22 0,040   0,040 0,040   0,040 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 24 0,050   0,050 0,050   0,050 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 28 0,040   0,040 0,040   0,040 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 30 0,044   0,044 0,044   0,044 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 32 0,070   0,070 0,070   0,070 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 32а 0,069   0,069 0,069   0,069 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 34 0,086   0,086 0,086   0,086 0,000   0,000 0,000   0,000 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Бульварная 36 0,043   0,043 0,043   0,043 0,000   0,000 0,000   0,000 

  ижд Бульварная 38 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

  мкд Бульварная 40 0,035   0,035 0,035   0,035 0,000   0,000 0,000   0,000 

  Мечеть Бульварная 40 0,000   0,000 0,000   0,000 0,132   0,132 0,132   0,132 

  мкд Бульварная 42 0,036   0,036 0,036   0,036 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 44 0,045   0,045 0,045   0,045 0,000   0,000 0,000   0,000 

  мкд Бульварная 44а 0,000   0,000 0,400   0,400 0,400   0,400 0,400   0,400 

  ЗАГС Хмельницкого 8 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 

  Баня  Стахановская 51 0,121 0,011 0,132 0,121 0,011 0,132 0,121 0,011 0,132 0,121 0,011 0,132 

  Оранжирея Стахановская 51/1 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 

  Электросети Стахановская 53 0,346 0,001 0,347 0,346 0,001 0,347 0,346 0,001 0,347 0,346 0,001 0,347 

  Асфальт з-д Стахановская 53/1 0,305 0,001 0,307 0,305 0,001 0,307 0,305 0,001 0,307 0,305 0,001 0,307 

                              

кв40     0,410 0,005 0,414 1,020 0,005 1,025 1,020 0,005 1,025 1,020 0,005 1,025 

  магазин Бульварная 14 0,133   0,133 0,133   0,133 0,133   0,133 0,133   0,133 

  мкд Бульварная 16а 0,000   0,000 0,611   0,611 0,611   0,611 0,611   0,611 

  Строймаркет Бульварная 16 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 

  Садовод Хмельницкого 13 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  база ИРТС Хмельницкого 15 0,248 0,005 0,253 0,248 0,005 0,253 0,248 0,005 0,253 0,248 0,005 0,253 

                              

кв45     0,925 0,047 0,972 0,925 0,047 0,972 0,925 0,047 0,972 0,925 0,047 0,972 

  мкд Губкина 102 0,621 0,026 0,647 0,621 0,026 0,647 0,621 0,026 0,647 0,621 0,026 0,647 

  мкд Губкина 104 0,210 0,017 0,227 0,210 0,017 0,227 0,210 0,017 0,227 0,210 0,017 0,227 

  

Дет 

санаторий Губкина 100 0,094 0,003 0,097 0,094 0,003 0,097 0,094 0,003 0,097 0,094 0,003 0,097 

                              

кв 61     1,272 0,130 1,402 1,272 0,130 1,402 1,272 0,130 1,402 1,272 0,130 1,402 

  мкд Губкина 106 0,487 0,049 0,537 0,487 0,049 0,537 0,487 0,049 0,537 0,487 0,049 0,537 

  мкд Губкина 106а 0,317 0,036 0,353 0,317 0,036 0,353 0,317 0,036 0,353 0,317 0,036 0,353 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Чкалова 61 0,427 0,043 0,470 0,427 0,043 0,470 0,427 0,043 0,470 0,427 0,043 0,470 

  Церковь Свободы 16 0,041 0,003 0,043 0,041 0,003 0,043 0,041 0,003 0,043 0,041 0,003 0,043 

                              

кв61     1,439 0,029 1,468 1,439 0,029 1,468 1,439 0,029 1,468 1,439 0,029 1,468 

  ижд Волочаевск 38 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  ижд Волочаевск 35 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 

  ижд Транспортная 5 0,027   0,027 0,027   0,027 0,027   0,027 0,027   0,027 

  ижд Транспортная 8/1 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  ижд Волочаевск 37 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  ижд Губкина 116а 0,033   0,033 0,033   0,033 0,033   0,033 0,033   0,033 

  ижд Волочаевск 36 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 

  мкд Горького 35 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 

  мкд Горького 35а 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 

  мкд Револ 88а 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

  мкд Револ 86а 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  мкд Гастелло 3 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

  мкд Горького 37 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 

  мкд Горького 37а 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 

  мкд Горького 41 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 

  мкд Цюрупы 2 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 

  мкд Цюрупы 4 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 

  пекарня Чапаева 46/1 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

  ИП Зубаиров Губкина 79 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  магазин Губкина 102/1 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  ЦРБ ПНД Шаймуратова 1 0,096 0,013 0,109 0,096 0,013 0,109 0,096 0,013 0,109 0,096 0,013 0,109 

  Гараж  Губкина 61 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  Гараж  Губкина 67 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 

  

УПК учебн 

корпус  Револ 85 0,144   0,144 0,144   0,144 0,144   0,144 0,144   0,144 

   УПК гаражи Револ 85 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  

гостиница 

НГДУ Револ 88 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 

  магазин 69 Горьк 33 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 

  

магазинн № 

53 Горьк 34 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  ЦРБ Револ 89 0,175 0,017 0,192 0,175 0,017 0,192 0,175 0,017 0,192 0,175 0,017 0,192 

                              

кв79     8,121 1,309 9,430 9,570 1,309 10,879 9,570 1,309 10,879 9,570 1,309 10,879 

  мкд Губкина 6 0,264 0,035 0,300 0,264 0,035 0,300 0,264 0,035 0,300 0,264 0,035 0,300 

  мкд Губкина 8 0,373 0,077 0,451 0,373 0,077 0,451 0,373 0,077 0,451 0,373 0,077 0,451 

  мкд Губкина 10 0,193 0,037 0,230 0,193 0,037 0,230 0,193 0,037 0,230 0,193 0,037 0,230 

  мкд Губкина 12 0,307 0,047 0,355 0,307 0,047 0,355 0,307 0,047 0,355 0,307 0,047 0,355 

  мкд Зеленая 41 0,409 0,083 0,492 0,409 0,083 0,492 0,409 0,083 0,492 0,409 0,083 0,492 

  мкд Вахитова 3 0,193 0,040 0,233 0,193 0,040 0,233 0,193 0,040 0,233 0,193 0,040 0,233 

  мкд Вахитова 5 0,193 0,043 0,236 0,193 0,043 0,236 0,193 0,043 0,236 0,193 0,043 0,236 

  мкд Вахитова 7 0,302 0,081 0,383 0,302 0,081 0,383 0,302 0,081 0,383 0,302 0,081 0,383 

  мкд Чкалова 1 0,351 0,089 0,440 0,351 0,089 0,440 0,351 0,089 0,440 0,351 0,089 0,440 

  мкд Чкалова 3 0,353 0,081 0,434 0,353 0,081 0,434 0,353 0,081 0,434 0,353 0,081 0,434 

  мкд Чкалова 5 0,465 0,097 0,562 0,465 0,097 0,562 0,465 0,097 0,562 0,465 0,097 0,562 

  мкд Вахитова 9 0,309 0,053 0,362 0,309 0,053 0,362 0,309 0,053 0,362 0,309 0,053 0,362 

  мкд Чкалова 5а 0,665 0,122 0,787 0,665 0,122 0,787 0,665 0,122 0,787 0,665 0,122 0,787 

  мкд Чкалова 9 0,221 0,073 0,294 0,221 0,073 0,294 0,221 0,073 0,294 0,221 0,073 0,294 

  мкд Зеленая 15 0,680 0,075 0,755 0,680 0,075 0,755 0,680 0,075 0,755 0,680 0,075 0,755 

  мкд Бульварная 55 0,295 0,083 0,378 0,295 0,083 0,378 0,295 0,083 0,378 0,295 0,083 0,378 

  мкд Чкалова 28 0,156 0,011 0,168 0,156 0,011 0,168 0,156 0,011 0,168 0,156 0,011 0,168 

  мкд Чкалова 30 0,458 0,047 0,505 0,458 0,047 0,505 0,458 0,047 0,505 0,458 0,047 0,505 

  мкд Чкалова 26 0,299 0,036 0,335 0,299 0,036 0,335 0,299 0,036 0,335 0,299 0,036 0,335 

  мкд чкалова 26а 0,109   0,109 0,109   0,109 0,109   0,109 0,109   0,109 

  ижд группа Губкина 14а 0,000   0,000 1,449   1,449 1,449   1,449 1,449   1,449 

  УГАТУ Губкина 26 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  ПУ-76 Геологическая 60 0,536 0,011 0,547 0,536 0,011 0,547 0,536 0,011 0,547 0,536 0,011 0,547 

  Магазин Губкина 10/1 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

  

ИП  

Бадретдин Губкина 0 0,131   0,131 0,131   0,131 0,131   0,131 0,131   0,131 

  ИЧФ Гагарина 5 0,311   0,311 0,311   0,311 0,311   0,311 0,311   0,311 

  Общежитие Губкина 14 0,387 0,085 0,472 0,387 0,085 0,472 0,387 0,085 0,472 0,387 0,085 0,472 

                              

кв80     1,010 0,000 1,010 1,010 0,000 1,010 1,010 0,000 1,010 1,010 0,000 1,010 

  мкд Губкина 1 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Губкина 3 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 

  ижд Губкина 5 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  мкд Губкина 11 0,060   0,060 0,060   0,060 0,060   0,060 0,060   0,060 

  мкд Губкина 13 0,079   0,079 0,079   0,079 0,079   0,079 0,079   0,079 

  мкд Мира 21 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 

  мкд Мира 31 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 

  мкд Уральская 46 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  мкд Уральская 48/1 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд Уральская 54 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 

  мкд Уральская 56 0,060   0,060 0,060   0,060 0,060   0,060 0,060   0,060 

  мкд Уральская 58 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 

  мкд Зеленая 26/1 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Зеленая 28б 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 

  ижд Зеленая 30 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

  ижд Тульский пр 11/2 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Тульский пр 20 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 

  ижд Тульский пр 29 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Тульский пр 21 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Тульский пр 27 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Тульский пр 22 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Тульский 21а 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  ижд Тульский пр 23 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Тульский пр 39 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Тульский пр 31/1 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Тульский пр 13 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Тульский пр 25 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Тульский пр 19 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Тульский пр 33 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Тульский пр 3/1 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Астраханский 5 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Астраханский 4 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

  ижд Астраханский 10 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Астраханский 1 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Астраханский 13 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Астраханский 6 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Дзержинского 12 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Дзержинского 4 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Дзержинского 10 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  ижд Дзержинского 8 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Третьяковск 10/1 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Третьяковск 6 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд 

Третьяковск 

8+гараж 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 

  

Гост 

Башнефть Зеленая 28 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 

                              

кв81     1,616 0,000 1,616 1,616 0,000 1,616 1,616 0,000 1,616 1,616 0,000 1,616 

  мкд Советская 46 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Советская 48 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

  мкд Советская 48а 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 

  мкд Советская 50 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Советская 50а 0,038   0,038 0,038   0,038 0,038   0,038 0,038   0,038 

  мкд Советская 52 0,163   0,163 0,163   0,163 0,163   0,163 0,163   0,163 

  мкд Советская 52а 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 

  мкд Советская 54 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 

  мкд Советская 56 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 0,104   0,104 

  мкд Советская 56а 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 

  мкд Советская 58 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Советская 58а 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд Советская 60 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд Мира 13 0,067   0,067 0,067   0,067 0,067   0,067 0,067   0,067 

  мкд Мира 13а 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 

  мкд Мира 15 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 

  мкд Мира 15а 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  мкд Зеленая14 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  мкд Зеленая 14а 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 0,036   0,036 

  мкд Зеленая 16 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Зеленая 18 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Зеленая 18а 0,038   0,038 0,038   0,038 0,038   0,038 0,038   0,038 

  мкд Уральская 45 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Уральская 47 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 

  мкд Уральская 49 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 

  мкд Уральская 49а 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 

  мкд Уральская 53 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 

  мкд Уральская 55 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Уральская 57 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

                              

кв82     2,622 0,017 2,640 2,622 0,017 2,640 2,622 0,017 2,640 2,622 0,017 2,640 

  мкд Зеленая 2 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 0,083   0,083 

  мкд Зеленая 4 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Зеленая 6 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 

  мкд Зеленая 8 0,056   0,056 0,056   0,056 0,056   0,056 0,056   0,056 

  мкд Зеленая 10 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 

  мкд Мира 1 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 

  мкд Мира 3 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 

  мкд Мира 5 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 

  мкд Мира 7 0,062   0,062 0,062   0,062 0,062   0,062 0,062   0,062 

  мкд Мира 9 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 

  мкд Стахановская 48 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 0,054   0,054 

  мкд Стахановская 50 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Стахановская 52 0,069   0,069 0,069   0,069 0,069   0,069 0,069   0,069 

  мкд Стахановская 54 0,084   0,084 0,084   0,084 0,084   0,084 0,084   0,084 

  мкд Стахановская 56 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 

  мкд Стахановская 60 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  мкд Стахановская 64 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 

  мкд Стахановская 64а 0,063 0,010 0,073 0,063 0,010 0,073 0,063 0,010 0,073 0,063 0,010 0,073 

  мкд Стахановская 66 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 0,058   0,058 

  мкд Стахановская 68 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  мкд Стахановская 70 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 0,055   0,055 

  мкд Советская 47 0,062   0,062 0,062   0,062 0,062   0,062 0,062   0,062 

  мкд Советская 49 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  мкд Советская 51 0,056   0,056 0,056   0,056 0,056   0,056 0,056   0,056 

  мкд Советская 53 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 

  мкд Советская 55 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 0,053   0,053 

  мкд Советская 57 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  мкд Советская 59 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  мкд Советская 61 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 0,085   0,085 

  мкд Советская 63 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 0,052   0,052 

  мкд Советская 65 0,051   0,051 0,051   0,051 0,051   0,051 0,051   0,051 

  мкд Советская 67 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Советская 69 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 

  Мир суд Стахановская 56а 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  

Стоматологи
я Стахановская 58 0,159 0,001 0,159 0,159 0,001 0,159 0,159 0,001 0,159 0,159 0,001 0,159 

  д/с Стахановская 62 0,087 0,007 0,094 0,087 0,007 0,094 0,087 0,007 0,094 0,087 0,007 0,094 

                              

кв83     3,312 0,537 3,849 3,312 0,537 3,849 3,312 0,537 3,849 3,312 0,537 3,849 

  мкд Мичурина 5 0,230 0,037 0,267 0,230 0,037 0,267 0,230 0,037 0,267 0,230 0,037 0,267 

  мкд Мичурина 3 0,223 0,037 0,260 0,223 0,037 0,260 0,223 0,037 0,260 0,223 0,037 0,260 

  мкд Мира 2 0,339 0,058 0,398 0,339 0,058 0,398 0,339 0,058 0,398 0,339 0,058 0,398 

  мкд Мира 4 0,250 0,052 0,302 0,250 0,052 0,302 0,250 0,052 0,302 0,250 0,052 0,302 

  мкд Мира 6 0,252 0,053 0,305 0,252 0,053 0,305 0,252 0,053 0,305 0,252 0,053 0,305 

  мкд Мира 8 0,254 0,052 0,307 0,254 0,052 0,307 0,254 0,052 0,307 0,254 0,052 0,307 

  мкд Мира 10 0,341 0,070 0,411 0,341 0,070 0,411 0,341 0,070 0,411 0,341 0,070 0,411 

  мкд Стахановская 40 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 0,263 0,047 0,310 

  мкд Стахановская 42 0,246 0,045 0,290 0,246 0,045 0,290 0,246 0,045 0,290 0,246 0,045 0,290 

  мкд Советская 41 0,378 0,064 0,441 0,378 0,064 0,441 0,378 0,064 0,441 0,378 0,064 0,441 

  школа № 2 Советская 37 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 

  д/сад № 25 Советская 41а 0,160 0,014 0,174 0,160 0,014 0,174 0,160 0,014 0,174 0,160 0,014 0,174 

                              

кв84     2,009 0,283 2,291 2,009 0,283 2,291 2,009 0,283 2,291 2,009 0,283 2,291 

  мкд Уральская 29 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 

  мкд Уральская 31 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 

  мкд Уральская 33 0,077 0,012 0,088 0,077 0,012 0,088 0,077 0,012 0,088 0,077 0,012 0,088 

  мкд Уральская 37 0,243 0,038 0,280 0,243 0,038 0,280 0,243 0,038 0,280 0,243 0,038 0,280 

  мкд Мира 14 0,408 0,083 0,491 0,408 0,083 0,491 0,408 0,083 0,491 0,408 0,083 0,491 

  мкд Советская 40 0,392 0,068 0,460 0,392 0,068 0,460 0,392 0,068 0,460 0,392 0,068 0,460 

  мкд Советская 42 0,405 0,068 0,472 0,405 0,068 0,472 0,405 0,068 0,472 0,405 0,068 0,472 

  

дом 

престарелых Уральская 35а 0,144 0,009 0,153 0,144 0,009 0,153 0,144 0,009 0,153 0,144 0,009 0,153 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  школа № 6 Мичурина 9 0,163 0,005 0,168 0,163 0,005 0,168 0,163 0,005 0,168 0,163 0,005 0,168 

                              

кв85     0,591 0,000 0,591 0,591 0,000 0,591 0,591 0,000 0,591 0,591 0,000 0,591 

  Кадет шк уч к  Мичурина 13 0,175   0,175 0,175   0,175 0,175   0,175 0,175   0,175 

  

Кадет шк сп 

к1 Мичурина 13 0,175   0,175 0,175   0,175 0,175   0,175 0,175   0,175 

  

Кадет шк сп 

к2 Мичурина 13 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 0,138   0,138 

  

Кадет шк 

стол Мичурина 13 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 

  

Кадет шк хоз 
к Мичурина 13 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 0,043   0,043 

                              

кв86     0,216 0,005 0,221 0,216 0,005 0,221 0,216 0,005 0,221 0,216 0,005 0,221 

  мкд Некрасова 100 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 

  мкд Некрасова 100а 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 

  д/сад № 12 Некрасова 116 0,073 0,005 0,077 0,073 0,005 0,077 0,073 0,005 0,077 0,073 0,005 0,077 

                              

кв89     1,537 0,074 1,612 1,793 0,074 1,868 1,793 0,074 1,868 1,793 0,074 1,868 

  мкд Лермонтова 29 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 0,073   0,073 

  мкд Лермонтова 31 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 

  мкд лермонтова 35 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Лермонтова 37 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Мичурина 22 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Мичурина 26 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Мичурина 30 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 

  мкд Мичурина 36 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 0,071   0,071 

  мкд Уральская 30 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд Уральская 32 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Уральская 34 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 0,066   0,066 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Уральская 36 0,330 0,051 0,381 0,330 0,051 0,381 0,330 0,051 0,381 0,330 0,051 0,381 

  мкд Уральская 38 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 0,061   0,061 

  мкд Уральская 40 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 0,086   0,086 

  мкд Машиностр 19 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 0,063   0,063 

  мкд Машиностр 21 0,094 0,014 0,108 0,094 0,014 0,108 0,094 0,014 0,108 0,094 0,014 0,108 

  мкд Машиностр 29 0,000   0,000 0,256   0,256 0,256   0,256 0,256   0,256 

  магазин 23 Машиностр 23 0,028   0,028 0,028   0,028 0,028   0,028 0,028   0,028 

  

Мастерская 

Сарычев Уральская 38а 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 

  д/сад № 21 Лермонтова 33 0,069 0,010 0,079 0,069 0,010 0,079 0,069 0,010 0,079 0,069 0,010 0,079 

                              

кв90     0,968 0,010 0,978 0,968 0,010 0,978 0,968 0,010 0,978 0,968 0,010 0,978 

  мкд Уральская 21 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  мкд Уральская 23 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Уральская 25 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 

  мкд Уральская 27 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 0,077   0,077 

  ижд Машиностроит 9 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 

  ижд Машиностр 11 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 

  мкд Машиностр 15 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 

  ижд Советская 24 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 0,013   0,013 

  ижд Советская 26 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 

  ижд Советская 28 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  ижд Советская 30 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Советская 32/1 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Советская 32/2 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Советская 34 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 0,016   0,016 

  ижд Советская 36/2 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ижд Советская 38 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  ижд Седова 4 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  ижд Седова 8 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  ижд Седова 10 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  ижд Седова 12 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 0,018   0,018 

  ижд Седова 14 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  ижд Седова 16/2 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 0,029   0,029 

  ижд Седова 18 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 

  ижд Седова 3 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 

  мкд Мичурина 14 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 

  

Детская 

поликлиника Седова 1 0,116 0,010 0,126 0,116 0,010 0,126 0,116 0,010 0,126 0,116 0,010 0,126 

                              

кв91     2,971 0,455 3,426 2,971 0,455 3,426 2,971 0,455 3,426 2,971 0,455 3,426 

  мкд Стахановская 34 0,349 0,063 0,412 0,349 0,063 0,412 0,349 0,063 0,412 0,349 0,063 0,412 

  мкд Стахановская 36 0,260 0,052 0,311 0,260 0,052 0,311 0,260 0,052 0,311 0,260 0,052 0,311 

  мкд Стахановская 38 0,259 0,038 0,297 0,259 0,038 0,297 0,259 0,038 0,297 0,259 0,038 0,297 

  мкд Машиностроител 5 0,348 0,068 0,416 0,348 0,068 0,416 0,348 0,068 0,416 0,348 0,068 0,416 

  мкд Машиностроител 7 0,261 0,051 0,312 0,261 0,051 0,312 0,261 0,051 0,312 0,261 0,051 0,312 

  мкд Советская 33 0,294 0,049 0,342 0,294 0,049 0,342 0,294 0,049 0,342 0,294 0,049 0,342 

  мкд Советская 25 0,339 0,045 0,384 0,339 0,045 0,384 0,339 0,045 0,384 0,339 0,045 0,384 

  мкд Советская 27 0,229 0,037 0,266 0,229 0,037 0,266 0,229 0,037 0,266 0,229 0,037 0,266 

  мкд Советская 29 0,234 0,044 0,279 0,234 0,044 0,279 0,234 0,044 0,279 0,234 0,044 0,279 

  Школа 2 Мичурина 4 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 0,377 0,008 0,385 

  Павильон Советская 33 0,021   0,021 0,021   0,021 0,021   0,021 0,021   0,021 

                              

кв92     2,278 0,316 2,594 2,281 0,316 2,597 2,281 0,316 2,597 2,281 0,316 2,597 

  мкд Стахановская 28 0,955 0,166 1,120 0,955 0,166 1,120 0,955 0,166 1,120 0,955 0,166 1,120 

  пристрой Стахановская 28 0,000   0,000 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 

  мкд Стахановская 30 0,328 0,022 0,350 0,328 0,022 0,350 0,328 0,022 0,350 0,328 0,022 0,350 

  мкд Стахановская 32 0,327 0,029 0,356 0,327 0,029 0,356 0,327 0,029 0,356 0,327 0,029 0,356 

  мкд Советская 23 0,458 0,077 0,535 0,458 0,077 0,535 0,458 0,077 0,535 0,458 0,077 0,535 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  д/сад №28 Советская 27а 0,191 0,022 0,214 0,191 0,022 0,214 0,191 0,022 0,214 0,191 0,022 0,214 

  Толпар Стахановская 30 0,002   0,002 0,002   0,002 0,002   0,002 0,002   0,002 

  ИП Егорова Стахановская 32 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 0,017   0,017 

                              

кв92а     3,216 0,570 3,786 3,256 0,570 3,826 3,424 0,570 3,994 3,424 0,570 3,994 

  мкд Стахановская 29 0,901 0,169 1,070 0,901 0,169 1,070 0,901 0,169 1,070 0,901 0,169 1,070 

  мкд Стахановская 33 0,770 0,135 0,905 0,770 0,135 0,905 0,770 0,135 0,905 0,770 0,135 0,905 

  мкд Докучаева 17 0,592 0,132 0,724 0,592 0,132 0,724 0,592 0,132 0,724 0,592 0,132 0,724 

  мкд Машиностроител 20 0,447 0,079 0,526 0,447 0,079 0,526 0,447 0,079 0,526 0,447 0,079 0,526 

  мкд Машиностроител 22 0,254 0,034 0,288 0,254 0,034 0,288 0,254 0,034 0,288 0,254 0,034 0,288 

  мкд Машиностроител 24 0,227 0,021 0,248 0,227 0,021 0,248 0,227 0,021 0,248 0,227 0,021 0,248 

  Д/с Стахановская 31 0,000   0,000 0,000   0,000 0,168   0,168 0,168   0,168 

  Станция ТО Докучаева 17а 0,000   0,000 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  Мастерская Стахановская 33а 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ЦТП № 12 Стахановская 33а 0,020 0,000 0,020 0,020 0,000 0,020 0,020 0,000 0,020 0,020 0,000 0,020 

                              

кв 94     0,061 0,000 0,061 0,061 0,000 0,061 0,061 0,000 0,061 0,061 0,000 0,061 

  Мечеть Уральская 14а 0,035   0,035 0,035   0,035 0,035   0,035 0,035   0,035 

  ижд Машиностр 58 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Машиностр 60 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Машиностр 64 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

                              

кв96     0,202 0,002 0,204 0,202 0,002 0,204 0,202 0,002 0,204 0,202 0,002 0,204 

  мкд Машиностр  98 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  школа № 9 Крылова 31 0,162 0,002 0,165 0,162 0,002 0,165 0,162 0,002 0,165 0,162 0,002 0,165 

                              

кв97     2,063 0,186 2,249 2,063 0,186 2,249 2,063 0,186 2,249 2,063 0,186 2,249 

  мкд Машиностр 124а 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 0,099   0,099 

  мкд Гайдара 13 0,106   0,106 0,106   0,106 0,106   0,106 0,106   0,106 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Машиностр 63 0,373 0,053 0,426 0,373 0,053 0,426 0,373 0,053 0,426 0,373 0,053 0,426 

  мкд Машиностр 65 0,198 0,020 0,218 0,198 0,020 0,218 0,198 0,020 0,218 0,198 0,020 0,218 

  мкд Машиностр 67 0,168 0,016 0,184 0,168 0,016 0,184 0,168 0,016 0,184 0,168 0,016 0,184 

  мкд Машиностр 69а 0,093 0,004 0,097 0,093 0,004 0,097 0,093 0,004 0,097 0,093 0,004 0,097 

  мкд Машиностр 69б 0,065 0,004 0,069 0,065 0,004 0,069 0,065 0,004 0,069 0,065 0,004 0,069 

  мкд Машиностр 69в 0,070 0,004 0,074 0,070 0,004 0,074 0,070 0,004 0,074 0,070 0,004 0,074 

  мкд Машиностр 136 0,263 0,029 0,292 0,263 0,029 0,292 0,263 0,029 0,292 0,263 0,029 0,292 

  мкд Машиностр 138 0,170 0,013 0,183 0,170 0,013 0,183 0,170 0,013 0,183 0,170 0,013 0,183 

  мкд Машиностр 140 0,252 0,022 0,274 0,252 0,022 0,274 0,252 0,022 0,274 0,252 0,022 0,274 

  мкд Чкалова 2а 0,183 0,022 0,205 0,183 0,022 0,205 0,183 0,022 0,205 0,183 0,022 0,205 

  ЦТП № 19 Машиностр 140а 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

                              

мкр 

Тайру

к 

    3,000 0,459 3,458 4,381 0,459 4,839 4,381 0,459 4,839 4,381 0,459 4,839 

мкд Чкалова 2 0,142 0,021 0,163 0,142 0,021 0,163 0,142 0,021 0,163 0,142 0,021 0,163 

  мкд Чкалова 4 0,558 0,100 0,658 0,558 0,100 0,658 0,558 0,100 0,658 0,558 0,100 0,658 

  мкд Чкалова 8 0,219 0,046 0,265 0,219 0,046 0,265 0,219 0,046 0,265 0,219 0,046 0,265 

  мкд Чкалова 12 0,483 0,081 0,564 0,483 0,081 0,564 0,483 0,081 0,564 0,483 0,081 0,564 

  мкд Чкалова 2а 0,000   0,000 1,381   1,381 1,381   1,381 1,381   1,381 

  мкд Чкалова 14 0,305 0,053 0,358 0,305 0,053 0,358 0,305 0,053 0,358 0,305 0,053 0,358 

  мкд Чкалова 22 0,422 0,038 0,460 0,422 0,038 0,460 0,422 0,038 0,460 0,422 0,038 0,460 

  мкд Чкалова 22а 0,135 0,017 0,152 0,135 0,017 0,152 0,135 0,017 0,152 0,135 0,017 0,152 

  мкд Чкалова 24 0,399 0,061 0,460 0,399 0,061 0,460 0,399 0,061 0,460 0,399 0,061 0,460 

  мкд Вахитова 11 0,123 0,022 0,145 0,123 0,022 0,145 0,123 0,022 0,145 0,123 0,022 0,145 

  д/сад 32 Чкалова 22б 0,191 0,018 0,209 0,191 0,018 0,209 0,191 0,018 0,209 0,191 0,018 0,209 

  ЦТП № 11 Чкалова 12а 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

                              

мкр 

Южн

ый 

    3,994 0,323 4,316 3,994 0,323 4,316 3,994 0,323 4,316 3,994 0,323 4,316 

мкд З.Валиди 6 0,427 0,030 0,457 0,427 0,030 0,457 0,427 0,030 0,457 0,427 0,030 0,457 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд З.Валиди 8 0,139 0,010 0,149 0,139 0,010 0,149 0,139 0,010 0,149 0,139 0,010 0,149 

  мкд З.Валиди 8 0,197 0,017 0,214 0,197 0,017 0,214 0,197 0,017 0,214 0,197 0,017 0,214 

  мкд Докучаева 10 0,137 0,013 0,150 0,137 0,013 0,150 0,137 0,013 0,150 0,137 0,013 0,150 

  мкд Докучаева 12 0,188 0,019 0,207 0,188 0,019 0,207 0,188 0,019 0,207 0,188 0,019 0,207 

  мкд Докучаева 12 0,219 0,010 0,229 0,219 0,010 0,229 0,219 0,010 0,229 0,219 0,010 0,229 

  мкд Докучаева 12а 0,359 0,031 0,390 0,359 0,031 0,390 0,359 0,031 0,390 0,359 0,031 0,390 

  мкд Докучаева 14 0,755 0,091 0,846 0,755 0,091 0,846 0,755 0,091 0,846 0,755 0,091 0,846 

  мкд Докучаева 20 0,422 0,040 0,462 0,422 0,040 0,462 0,422 0,040 0,462 0,422 0,040 0,462 

  мкд Докучаева 22 0,419 0,038 0,457 0,419 0,038 0,457 0,419 0,038 0,457 0,419 0,038 0,457 

  д/сад № 31 Докучаева 16а 0,208 0,020 0,228 0,208 0,020 0,228 0,208 0,020 0,228 0,208 0,020 0,228 

  школа № 19 Докучаева 16 0,418 0,005 0,423 0,418 0,005 0,423 0,418 0,005 0,423 0,418 0,005 0,423 

  ЦТП №16 Докучаева 16а 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 0,105   0,105 

                              

Кусяп 

кулово 

    2,310 0,337 2,646 2,310 0,337 2,646 2,310 0,337 2,646 2,310 0,337 2,646 

мкд северная 1б 0,097 0,013 0,109 0,097 0,013 0,109 0,097 0,013 0,109 0,097 0,013 0,109 

  мкд северная 2 0,058 0,001 0,060 0,058 0,001 0,060 0,058 0,001 0,060 0,058 0,001 0,060 

  мкд Северная 21 0,266 0,038 0,304 0,266 0,038 0,304 0,266 0,038 0,304 0,266 0,038 0,304 

  ижд Северная 23 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  мкд Северная 25 0,093 0,012 0,104 0,093 0,012 0,104 0,093 0,012 0,104 0,093 0,012 0,104 

  мкд Северная 27 0,091 0,014 0,105 0,091 0,014 0,105 0,091 0,014 0,105 0,091 0,014 0,105 

  ижд Северная 32а 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Лесной пр-д 11а 0,020 0,001 0,021 0,020 0,001 0,021 0,020 0,001 0,021 0,020 0,001 0,021 

  ижд Парковая 10 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

  ижд Худайбердина 86а 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 

  

Психоневрол
огический 

интернат северная 1б 0,482 0,031 0,513 0,482 0,031 0,513 0,482 0,031 0,513 0,482 0,031 0,513 

  Диспансер Насыри 1 0,256 0,210 0,466 0,256 0,210 0,466 0,256 0,210 0,466 0,256 0,210 0,466 

  ДЮСШ-1 Худайбердина 3 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 0,057   0,057 

  магазин Горького 65 0,034   0,034 0,034   0,034 0,034   0,034 0,034   0,034 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  

Строймарк 

павильон Горького 65а 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 0,012   0,012 

  ИДРСУ Северная 42 0,229   0,229 0,229   0,229 0,229   0,229 0,229   0,229 

  

Дет пульм 

стационар Парковая 10 0,245 0,010 0,255 0,245 0,010 0,255 0,245 0,010 0,255 0,245 0,010 0,255 

  

Дет пульм 

гараж Парковая 10 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  Школа 15 Горького 55 0,199 0,003 0,202 0,199 0,003 0,202 0,199 0,003 0,202 0,199 0,003 0,202 

  д/сад 23 Северная 23/1 0,093 0,005 0,098 0,093 0,005 0,098 0,093 0,005 0,098 0,093 0,005 0,098 

  магазин Горького 35 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 0,022   0,022 

                              

Пром 

зона 

    21,937 0,014 21,950 26,937 0,014 26,950 26,937 0,014 26,950 26,937 0,014 26,950 

Башнефть Жукова 2 0,118   0,118 0,118   0,118 0,118   0,118 0,118   0,118 

  

Арланд 

УСПД Жукова 2а 0,194   0,194 0,194   0,194 0,194   0,194 0,194   0,194 

  Окт УТТ Жукова 7 2,918   2,918 2,918   2,918 2,918   2,918 2,918   2,918 

  Водоканал Жукова 16 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 0,107   0,107 

  РБУ Жукова 16а 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 0,108   0,108 

  ИП Стахановская 17 0,033   0,033 0,033   0,033 0,033   0,033 0,033   0,033 

  

Трикотаж ф-

ка Стахановская 37 2,457   2,457 2,457   2,457 2,457   2,457 2,457   2,457 

  ТРК Батыр Стахановская 37 0,000   0,000 5,000   5,000 5,000   5,000 5,000   5,000 

  

ТДК 

Ишимбай Стахановская 39 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 0,048   0,048 

  

ТДК 

Ишимбай Стахановская 39/1 0,102   0,102 0,102   0,102 0,102   0,102 0,102   0,102 

  МВД Стахановская 39/2 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 0,059   0,059 

  Закал Стахановская 39/4 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

  Башпроводы Стахановская 39/5 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 0,045   0,045 

  Баштранс Стахановская 41б 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 0,019   0,019 

  Гарант Стахановская 45 0,664   0,664 0,664   0,664 0,664   0,664 0,664   0,664 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  Сбербанк Стахановская 49 0,026   0,026 0,026   0,026 0,026   0,026 0,026   0,026 

  

Уралмебельс
ерв Блохина 1 0,750   0,750 0,750   0,750 0,750   0,750 0,750   0,750 

  Башавтотранс Блохина 2 0,874 0,009 0,883 0,874 0,009 0,883 0,874 0,009 0,883 0,874 0,009 0,883 

  Адм ИП  Блохина 6 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 0,089   0,089 

  

Пром нефт 

объед Блохина 6а 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 0,015   0,015 

  МУП ИДЕЗ Блохина 7 0,495   0,495 0,495   0,495 0,495   0,495 0,495   0,495 

  Башнефть Блохина 9 0,122   0,122 0,122   0,122 0,122   0,122 0,122   0,122 

  БашРЭС Блохина 19 0,925   0,925 0,925   0,925 0,925   0,925 0,925   0,925 

  

Нефтестройм
онт Блохина 24 0,487   0,487 0,487   0,487 0,487   0,487 0,487   0,487 

  

Нефтегазсерв
ис Блохина 34 0,559   0,559 0,559   0,559 0,559   0,559 0,559   0,559 

  Башнефть Бульварная 8а 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 

  магазин Машиностр 18 0,265   0,265 0,265   0,265 0,265   0,265 0,265   0,265 

  

Машиностро
ительный 

завод Хмельницкого 2 5,733   5,733 5,733   5,733 5,733   5,733 5,733   5,733 

  

Промнефтега
з Хмельницкого 2а 3,705   3,705 3,705   3,705 3,705   3,705 3,705   3,705 

  ООО Выбор Хмельницкого 3 0,184 0,004 0,188 0,184 0,004 0,188 0,184 0,004 0,188 0,184 0,004 0,188 

  

Хлебокомбин
ат Хмельницкого 7 0,698   0,698 0,698   0,698 0,698   0,698 0,698   0,698 

  ИП Хмельницкого 14 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 0,046   0,046 

                              

Перег 

онный 

    1,776 0,000 1,776 1,776 0,000 1,776 1,776 0,000 1,776 1,776 0,000 1,776 

мкд Жуковского 8 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 0,042   0,042 

  мкд Жуковского 9 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 0,078   0,078 

  мкд Жуковского 10 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Жуковского 12 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд Жуковского 16 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 0,037   0,037 

  мкд Морозова 9 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  мкд Морозова 10 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд Морозова 12 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  мкд Морозова 14 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  мкд Морозова 16 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Островского 2/1 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 0,020   0,020 

  ижд Пугачева 8 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 

  ижд Пугачева 10 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  мкд Пугачева 13 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 

  мкд Пугачева 13а 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 0,081   0,081 

  мкд Пугачева 15 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 0,039   0,039 

  ИП Жуковского 7 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 0,025   0,025 

  

ЦРБ 

Здравпункт Морозова 2 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  Агрострой Белинского 1 0,155   0,155 0,155   0,155 0,155   0,155 0,155   0,155 

  Д/с 7 Пугачева 2 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 0,044   0,044 

  Школа 5 Жуковского 14 0,153   0,153 0,153   0,153 0,153   0,153 0,153   0,153 

  Башнефть Первооткр БН 4 0,520   0,520 0,520   0,520 0,520   0,520 0,520   0,520 

  Башнефть Первооткр БН 5 0,337   0,337 0,337   0,337 0,337   0,337 0,337   0,337 

                              

Новый 

Восто 

чный 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,307 0,000 21,307 51,875 0,000 51,875 

мкд   0,000   0,000 0,000   0,000 17,486   17,486 42,654   42,654 

ижд   0,000   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 

  

Обществ 

здания   0,000   0,000 0,000   0,000 3,821   3,821 9,221   9,221 

  

Произв 

здания   0,000   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 

                              

    Всего от КЦ5 150,667 13,095 163,761 164,208 13,095 177,303 186,169 13,095 199,264 216,737 13,095 229,832 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

                              

Неф 

тяник 

    1,456 0,000 1,456 1,456 0,000 1,456 1,456 0,000 1,456 1,456 0,000 1,456 

ижд Ишимбайская, д.1 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Ишимбайская, д.2 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Ишимбайская, д.3 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Ишимбайская, д.11 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 

  ижд Ишимбайская, д.13 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Ишимбайская, д.14 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Ишимбайская, д.15 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Ишимбайская, д.16 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Ишимбайская, д.19 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Ишимбайская, д.23 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Ишимбайская, д.24 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Ишимбайская, д.27 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Ишимбайская, д.29 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Ишимбайская, д.30 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  мкд 

Ишимбайская, 

д.32А 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 0,074   0,074 

  мкд 

Ишимбайская, 

д.34А 0,098   0,098 0,098   0,098 0,098   0,098 0,098   0,098 

  ижд Ишимбайская, д.36 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  мкд Ишимбайская, д.38 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 0,093   0,093 

  ижд 

Ишимбайская, 

д.36А 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Ишимбайская, д.42 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 0,003   0,003 

  ижд Ишимбайская, д.44 0,002   0,002 0,002   0,002 0,002   0,002 0,002   0,002 

  мкд О.Кошевого, 2а 0,051   0,051 0,051   0,051 0,051   0,051 0,051   0,051 

  мкд О.Кошевого, 2б 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 0,065   0,065 

  мкд С.Ковалевской, 10 0,069   0,069 0,069   0,069 0,069   0,069 0,069   0,069 

  мкд С.Ковалевской, 10а 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 0,068   0,068 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  мкд С.Ковалевской, 11 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 0,080   0,080 

  мкд С.Ковалевской, 13 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 0,076   0,076 

  мкд С.Ковалевской, 15а 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 

  ижд Свердлова, 1 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 0,014   0,014 

  ижд Свердлова, 1а 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  ижд Свердлова, 3 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Свердлова, 4 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Свердлова, 5 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Свердлова, 6 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Свердлова, 8 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 0,010   0,010 

  ижд Свердлова, 9 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Свердлова, 11 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Свердлова, 12 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Свердлова, 18 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 0,011   0,011 

  ижд Свердлова, 20 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Свердлова, 26 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 

  ижд Свердлова, 28 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Свердлова, 29 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  ижд Свердлова, 30 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Свердлова, 31 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Свердлова, 32 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Свердлова, 36 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Свердлова, 37 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Свердлова, 38 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 0,007   0,007 

  ижд Свердлова, 39 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 0,009   0,009 

  ижд Свердлова, 40 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Свердлова, 41 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 0,006   0,006 

  ижд Свердлова, 43 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Свердлова, 45 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 0,008   0,008 

  ижд Свердлова, 53 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 0,004   0,004 
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Таблица 1.2. Тепловые нагрузки потребителей с разделением по видам тепловой энергии 

№ 

плана 

кв-ла 

Объект Адрес 

Тепл. нагрузка 2012, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2017, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2022, 

Гкал/ч 

Тепл. нагрузка 2027, 

Гкал/ч 

Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего Отопл. ГВС Всего 

  ижд Свердлова, 54 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 0,005   0,005 

  мкд Свердлова, 57 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 0,023   0,023 

  мкд Свердлова, 59 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 0,072   0,072 

  Школа 17 Ишимбайская, 32/1 0,141   0,141 0,141   0,141 0,141   0,141 0,141   0,141 

  Д/сад 24 С.Ковалевской, 1 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 0,070   0,070 

  

Дом 

культуры Свердлова, 34 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 0,091   0,091 

                              

ЖДС     0,202 0,000 0,202 0,202 0,000 0,202 0,202 0,000 0,202 0,202 0,000 0,202 

  мкд Локомотивная, 1 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Локомотивная, 2 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

  мкд Локомотивная, 3 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Локомотивная, 4 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 0,041   0,041 

  мкд Локомотивная, 5 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 0,040   0,040 

    Всего по городу 152,325 13,095 165,420 165,866 13,095 178,961 187,828 13,095 200,922 218,396 13,095 231,490 
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Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 

В городе имеется 3 источника централизованного теплоснабжения: Котельный 

цех №5, отапливающий центральную часть города, п. Кусяпкулово и п. Перегонный, 

Малая котельная Нефтяник, отапливающая п. «Нефтяник» и Малая котельная ЖДС, 

отапливающая п. Железнодорожный.  

 

2.1. Котельный цех №5 

 

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Блохина, 19. В котельной 

установлено 8 котлов и газотурбинная установка с котлом-утилизатором. Перечень 

основного оборудования представлен в таблице 2.1. Установленная мощность 

котельной составляет 525 Гкал/ч. 

Паровые котлы были установлены до 1995 года с целью обеспечения паром 

промышленных предприятий города. В настоящее время предприятия от 

централизованной подачи пара отказались, снабжение паром с котельной не 

осуществляется, пар используется только на собственные нужды котельной. Поэтому 

три паровых котла выведены на длительную консервацию. Еще два паровых котла 

через водоподогреватели работают на отопление и горячее водоснабжение города. 

Газотурбинная установка ГТЭ-10/95 введена в эксплуатацию в опытную 

эксплуатацию в четвертом квартале 1998 года, имеет установленную электрическую 

мощность 10 МВт. С введением ГТУ Башкирия стала первым в России регионом, где 

серийный двигатель от реактивного самолета Су-25 начал работать в качестве привода 

электрогенератора. Тип установленного генератора Т-2-12-2. Тепловая мощность 

котла-утилизатора составляет 16,8 Гкал/ч. Котел-утилизатор работает на общую 

тепловую сеть. Сама ГТУ работает по утвержденному графику, доля выработки котла-

утилизатора в 2011 году составила 9484 Гкал – 1,7% от общего количества 

выработанной тепловой энергии. 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервным – 

мазут. Аварийных отключений газа за последние 3 года не производилось. Мазутное 

хозяйство находится в исправном состоянии. 

На территории котельной имеется резервный ввод электроэнергии. Через 
подстанцию, установленную на территории котельной, запитаны городские жилые 

кварталы. Аварийные отключения с полным прекращением электроснабжения за 

последние 3 года не производились. 
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Таблица 2.1. Перечень основного оборудования Котельного цеха №5 

Марка котла 

Год 

ввода в 

эксплуат
ацию 

Год 

модерниз
ации 

(последне
го 

капитальн
ого 

ремонта) 

Мощнос
ть котла, 

Гкал/ч, 

т/ч 

Тип котла 

Осно
вное 

топли
во 

Примечание 

КВГМ-100 1988 2010 100 водогрейный газ 
 

Е-50/31ГМ 1942 н/д 50 паровой газ 
На длительной 

консервации 

Е-50/31ГМ 1944 2008 50 паровой газ 
 

ГМ-50 1979 2009 50 паровой газ 
 

ПТВМ-50 1966 2011 50 водогрейный газ 
 

ПТВМ-100 1974 2008 100 водогрейный газ 
 

Е -160-24-250 1992 н/д 160 паровой газ 
На длительной 

консервации 

Е -160-24-250 1995 н/д 160 паровой газ 
На длительной 

консервации 

ГТЭ-10/95 2002 - 16,8 
котёл-

утилизатор 
газ 

Эл. мощность 

10 МВт 

 

Водоснабжение котельной осуществляется с реки Белой (поверхностный 

водозабор) с помощью собственной береговой насосной станции. Водоподготовка 

состоит из предварительной очистки, двухступенчатого натрий-катионирования и 

деаэрирования. 

Температурный график работы котельной 150/70°С с верхней температурной 

срезкой 130°С, утвержденной для работы котельной и тепловых сетей, и нижней на 

70°С для обеспечения нагрева ГВС. Система теплоснабжения закрытая. С территории 

котельной выходит две тепловых магистрали ТМ-5 и ТМ-6 на центральную часть 

города, п. Кусяпкулово и п. Перегонный. 

За 2011 год объем выработки тепловой энергии Котельного цеха №5 составил 

620,279 тыс. Гкал. 

 

2.2. Малая котельная Нефтяник 

 

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Свердлова, 57А. В котельной 

установлено 3 паровых котла, переведенных в водогрейный режим. Перечень 

основного оборудования представлен в таблице 2.2. Установленная мощность 

котельной составляет 6,9 Гкал/ч. 
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Таблица 2.2. Перечень основного оборудования Малой котельной Нефтяник 

Марка 

котла 

Год ввода 

в 

эксплуата
цию 

Год 

модернизации 

(последнего 

капитального 

ремонта) 

Мощность 

котла, 

Гкал/ч 

Тип котла 
Основное 

топливо 

ПКГМ-4 1985 2009 2,3 
паровой переведен 

в водогрейный 
газ 

ПКГМ-4 1985 2010 2,3 
паровой переведен 

в водогрейный 
газ 

АВА-4 1981 2011 2,3 
паровой переведен 

в водогрейный 
газ 

 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервным – 

мазут. Перерывы в газоснабжении за последние 3 года отсутствовали. Мазутное 

хозяйство находится в исправном состоянии. 

На котельной централизованное электроснабжение. В качестве резервного 

источника установлен дизельный генератор. 

Водоснабжение котельной осуществляется из скважины. Установлены 

резервные емкости запаса воды. Вода умягчается по схеме двухступенчатого натрий-

катионирования. 

Температурный график работы котельной 95/70°С. Система теплоснабжения 

закрытая. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. С территории 

котельной выходит тепловая магистраль диаметром 219мм на п. «Нефтяник». 

За 2011 год объем выработки тепловой энергии Малой котельной Нефтяник 

составил 5074 Гкал. 

 

2.3. Малая котельная  ЖДС 

 

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Заслонова, 1. Котельная 

безоператорная, работает в автоматическом режиме. В котельной установлено 3 

водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.3. 

Установленная мощность котельной составляет 0,26 Гкал/ч. 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное 

топливо отсутствует. Проблем с газоснабжением на котельной нет. 

На котельной централизованное электроснабжение. В случае аварийного 

отключения электричества, предусмотрена возможность подключения передвижного 

дизельного генератора.  

Независимое водоснабжение на котельной отсутствует. Используется привозная 

химически очищенная вода из Котельного цеха №5. Установлены резервные емкости 

запаса воды. Резервного источника водоснабжения не предусмотрено. 
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Таблица 2.3. Перечень основного оборудования Малой котельной ЖДС 

Марка котла 

Год 

ввода в 

эксплуат
ацию 

Год 

модернизаци
и 

(последнего 

капитальног
о ремонта) 

Мощност
ь котла, 

Гкал/ч 

Тип котла 
Основное 

топливо 

Микро-100 2001 2011 0,086 водогрейный газ 
Микро-100 2001 2011 0,086 водогрейный газ 
Микро-100 2001 2011 0,086 водогрейный газ 

 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное 

топливо отсутствует. Перерывы в газоснабжении за последние 3 года отсутствовали. 

На котельной централизованное электроснабжение. В случае аварийного 

отключения электричества, предусмотрена возможность подключения передвижного 

дизельного генератора.  

Независимое водоснабжение на котельной отсутствует. Используется привозная 

химически очищенная вода из Котельного цеха №5. Установлены резервные емкости 

запаса воды. Резервного источника водоснабжения не предусмотрено. 

Температурный график работы котельной 95/70°С. Система теплоснабжения 

закрытая. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. С территории 

котельной выходит тепловая магистраль диаметром 76мм на п. Железнодорожников. 

За 2011 год объем выработки тепловой энергии Малой котельной ЖДС составил 

644 Гкал. 

 

2.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 119,032 км тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении, в том числе: 

  Магистральные сети   - 27,652 км 

  Квартальные сети ЦО  - 69,540 км 

Квартальные сети ГВС   - 21,840 км 

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 700 мм. Сети трех источников тепла не 

связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов 

тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов и углов поворота 

теплотрасс.  

Нормативные потери тепловой энергии на 2012 год по расчётам ООО «БашРТС» 

составили 95 764 Гкал (таблица 2.4.1.). 

Таблица 2.4.1. Результаты расчёта нормативных потерь тепловой энергии и 

теплоносителя на 2012 г. 

Составляющие 

потерь Ед.изм. Год ЯнварьФевраль МартАпрель Май Июнь Июль АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
-вода подзем. 

трубопроводам Гкал  65 932  8 975  7 980  7 579  6 321  3 120  2 628  2 568  2 473  2 817  5 917  6 451  9 103

-вода надз. Гкал  19 430  2 697  2 322  1 949  1 456  1 081   852   822   852  1 148  1 598  1 808  2 845
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Составляющие 

потерь Ед.изм. Год ЯнварьФевраль МартАпрель Май Июнь Июль АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
трубопроводам 

Всего потери тепла 

через изоляцию Гкал  85 362  11 672  10 302  9 528  7 777  4 201  3 480  3 390  3 325  3 965  7 515  8 259  11 948

-С утечкой воды Гкал  9 576  1 056   921   847   717   721   653   678   678   682   728   798  1 097

На заполнение  Гкал   720   0   0   0   0   90   180   180   180   90   0   0   0

На испытания Гкал   106   0   0   0   0   14   26   26   26   14   0   0   0

Всего потери тепла 

с ПСВ Гкал  10 402  1 056   921   847   717   825   859   884   884   786   728   798  1 097

Всего потери тепла 

по городу Гкал  95 764  12 728  11 223  10 375  8 494  5 026  4 339  4 274  4 209  4 751  8 243  9 057  13 045

ПСВ с утечкой Тонн  179 252  16 618  15 037  16 759  15 929  13 702  12 414  12 883  12 883  13 451  16 759  16 218  16 599

ПСВ на заполнение Тонн  13 442   0   0   0   0  1 681  3 360  3 360  3 360  1 681   0   0   0

ПСВ на испытания Тонн  4 584   0   0   0   0   573  1 146  1 146  1 146   573   0   0   0

Всего ПСВ по 

городу Тонн  197 278  16 618  15 037  16 759  15 929  15 956  16 920  17 389  17 389  15 705  16 759  16 218  16 599

 

На тепловых сетях располагается 23 центральных тепловых пункта (таблица 2.4.2.). 

Таблица 2.4.2. Характеристики основного оборудования ЦТП 

№п
/п 

ЦТП и адрес 

Насосы В/Подогреватели Тепл. нагрузки 

Гкал/ч 

Назначение 

Марка К-во 
Назнач
ение 

Ду, мм/ К-во 

секций Отопле
ние 

ГВС 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 

г.Ишимбай ЦТП-1 

Ленина, 53  

ПН ГВС К 45/55 2 

ГВС 

16ОСТ 

300/4000 9 2,7 0,39 

      

пласт 

Росвеп       

2 

г.Ишимбай ЦТП-2 

Губкина 45 

ПН ГВС WILO 
1 

 

ГВС 

14ОСТ 

250/4000 7 3,4 0,46 

    

пласт 

Альфа-

Лаваль 1     

3 

г.Ишимбай ЦТП-3 

м-н № 2 Губкина 

38а ПН ГВС 

К45/55               

К45/30 

1            

1  ГВС 

16ОСТ 

300/4000 7 3,4 0,53 

    ЦН ГВС К 20/30 2 ГВС 

14ОСТ 

250/4000 2     

4 

г.Ишимбай ЦТП-4 

м-н № 2 Губкина 

52а ПН ГВС 

К45/55                    

К 45/30 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 9 4,25 0,67 

    ЦН ГВС К20/30 2           

5 

г.Ишимбай ЦТП-5 

кв.№ 83 

Стахановская 42а ПН ГВС 

К 80-50-200                  

К45/50 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 9 3,31 0,83 

    ЦН ГВС К20/30 2           

6 г.Ишимбай ЦТП-6 

кв № 91 

Машиностр-я 5а 

ПН ГВС К 80-50-200 2 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 3 2,6 0,45 

  ЦН ГВС К 20/30 2 ГВС 

14ОСТ 

250/4000 3     

7 г.Ишимбай ЦТП-7 

кв № 79 Губкина 

10а 

ПН ГВС К 45/30 2 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 3 4,1 0,89 

  ЦН ГВС К 20/30 2 ГВС 

12ОСТ 

200/4000 6     



ООО «Екатеринбург Теплопроект» 

Схема теплоснабжения города Ишимбай до 2027 года.  66

№п
/п 

ЦТП и адрес 

Насосы В/Подогреватели Тепл. нагрузки 

Гкал/ч 

Назначение 

Марка К-во 
Назнач
ение 

Ду, мм/ К-во 

секций Отопле
ние 

ГВС 

8 

г.Ишимбай ЦТП-8 

мкрн № 4 Ленина 

14а 

ПН ГВС К 80-50-200                     

К 100-65-

200                                

К 45/55              

WILO IPn 

100/300-

11/4 

1                               

1                             

1                   

1 ГВС     

16ОСТ 

300/4000 

8 7,1 1,23 

    

ЦН ГВС 

К 45/30 2   

Риан РНН 

12ОСТ 

200/40003-

41- 08ОСТ 

100/4000/4       

9 

г.Ишимбай ЦТП-9 

кв № 17 ПН ГВС 

К 45/30                     

К 65-50-160 

1              

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 6 2,4 0,37 

  Стахановская 75а ЦН ГВС 

К 20/30                     

К 8/18 

1            

1           

10 

г.Ишимбай ЦТП-10 

мкр №6 

Геологическая 34а ПН ХВС 

К 80-50-200                    

К 45/55 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 6 4,8 0,71 

    ПН ГВС 

К 80-50-200                    

К 65-50-160 

1            

1           

    ЦН ГВС 

К 45/30                      

К 20/30 

1            

1           

11 

г.Ишимбай ЦТП-11 

мкр Тайрук ПН ГВС 

К 80-50-200                        

К 45/55 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 6 3 0,46 

  Чкалова 9а ЦН ГВС К 20/30 2           

12 

г.Ишимбай ЦТП-12 

кв № 92а ХВС К 45/55 2 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 5 3,2 0,57 

  Стахановская29а ПН КМ 55/35 2           

    ЦН ГВС К 8/18 2           

13 

г.Ишимбай ЦТП-13 

кв № 92 ПН ГВС 

КМ 55/35                  

КМ 45/30 

1            

1 ГВС 

12ОСТ 

200/4000 10 2,3 0,306 

   Стахановская 28а ЦН ГВС К 20/30 2           

14 

г.Ишимбай ЦТП-14  

мкр № 5 ОПН 

К 45/55              

К 80-50-200  

2            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 12 4,42 0,613 

  Промысловая 5а ЦН ГВС К 20/30 2           

15 

г.Ишимбай ЦТП-15 

кв № 37 ПН ГВС 

К 45/55                              

К 80-50-200 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 9 3,42 0,81 

  Чкалова 9а ЦН ГВС К 20/30 2           

16 

г.Ишимбай ЦТП-16 

мкр Южный 

Докучаева 16а 

ПН ГВС 

К 45/30                         

К 45/30                      

К 80-50-200                 

КМ 100-80-

160 

1                 

1                 

1                    

1     ГВС 

16ОСТ 

300/4000 7 4 0,32 

   ЦН ГВС К 20/30 2           

17 

г.Ишимбай ЦТП-17 

кв № 45 ПН ГВС К 45/55 1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 7 1,31 0,17 
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№п
/п 

ЦТП и адрес 

Насосы В/Подогреватели Тепл. нагрузки 

Гкал/ч 

Назначение 

Марка К-во 
Назнач
ение 

Ду, мм/ К-во 

секций Отопле
ние 

ГВС 

  Губкина 106 ЦН ГВС К 20/30 1           

18 

г.Ишимбай ЦТП-18 

мкр №9 

ПН ХВС 

К 100-65-

200                    

К 80-50-200 

1            

2 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 18 8,8 0,99 

  Стахановская 22а ПН ГВС К 80-50-200 2           

    ЦН ГВС К 45/50 2           

19 

г.Ишимбай ЦТП-19 

кв №97 ПН ГВС 

К 45/30                       

К 20/30 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 6 1,86 0,19 

  Машиностр-ая 140а ЦН ГВС К 20/30 2           

20 

г.Ишимбай ЦТП-20 

кв № 36 ПН ГВС 

К 45/30                      

К 65-50-160 

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 7 1,43 0,121 

  Губкина 17а ЦН ГВС К 20/30 2           

21 

г.Ишимбай ЦТП-21 

кв № 26 Гагарина 8  ПН ГВС К 45/30 2 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 6 1,45 0,09 

    ЦН ГВС К 20/30 2           

22 

г.Ишимбай ЦТП-22 

мкр №9 

Стахановская 6а 
ПН ГВС 

К 80-50-200                        

К 80-65-160                         

К 65-50-160 

1            

1            

1 ГВС 

16ОСТ 

300/4000 14 5,06 0,635 

    ЦН ГВС К 20/30 2           

23 

г.Ишимбай ЦТП-23 

И.Насыри 30       ГВС 

16ОСТ 

300/4000 2 0,22 0,02 

 

2.4.1. Тепловые сети от  Котельного цеха №5 

 

С территории котельной выходит две магистрали, которые далее разветвляются 

и доходят до центральных тепловых пунктов. Часть воды в ЦТП используются для 

нагрева воды в бойлерах (приготовление ГВС), остальная часть без понижения 

температуры направляется к потребителям. Исходной водой для ГВС служит вода из 
городского водопровода, которая подогревается в бойлерах и направляется 

потребителям. Также предусмотрена циркуляция ГВС для постоянного поддержания 

температуры. Таким образом от ЦТП до потребителей проложена четырехтрубная 

система: подающий и обратный трубопроводы на отопление (Т1, Т2), подающий и 

циркуляционный трубопроводы ГВС (Т3, Т4). В зданиях потребителей установлены 

элеваторы для понижения температуры перед отопительными приборами.  

Также с тепловых магистралей запитаны потребители, которые используют 

тепловую энергию как только на отопление (в зданиях установлены элеваторы), так и 

для приготовления ГВС (в зданиях установлены индивидуальные тепловые пункты). 

Расчетная схема тепловых сетей представлена в электронном виде в 

программном комплексе ГИС Zulu 7.0. С помощью данной программы определяется 

пропускная способность трубопроводов, гидравлические потери в них, располагаемые 

напоры в любой точке тепловой сети и на тепловых пунктах потребителей и т.д. 



ООО «Екатеринбург Теплопроект» 

Схема теплоснабжения города Ишимбай до 2027 года.  68

2.4.2. Тепловые сети от  Малой котельной п. Нефтяник 

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 5050 м в двухтрубном 

исчислении, диаметры труб от 25 мм до 200 мм. Прокладка подземная бесканальная. На 

сетях смонтированы 17 тепловых камер, ЦТП отсутствуют. Централизованное 

снабжение ГВС в поселке отсутствует. Для пользования горячей водой в домах 

жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по 

температурному графику 95/70°С. 

 

2.4.3. Тепловые сети от  Малой котельной  ЖДС 

 

Котельная отапливает 5 двухэтажных жилых домов. Суммарная протяженность 

тепловых сетей составляет 123 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб 57 и 76 

мм. Прокладка подземная бесканальная. На сетях смонтированы 3 тепловые камеры, 

ЦТП отсутствуют. Централизованное ГВС в поселке отсутствует. Для пользования 

горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые 

сети работают по температурному графику 95/70°С. 

 

2.5. Технологические зоны действия источников тепловой энергии 

 

Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах 

теплоснабжения представлены на рис. 1.1. Котельный цех №5, отапливающий 

центральную часть города, п. Кусяпкулово и п. Перегонный, Малая котельная 

Нефтяник, отапливающая п. «Нефтяник» и Малая котельная ЖДС, отапливающая п. 

Железнодорожный. 

 

Часть 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии 

 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных по состоянию на 

01.12.12 составляет 532,2 Гкал/ч (таблица 3.1). Суммарный резерв мощности составляет 

27,7%. Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует. 
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Таблица 3.1. Существующий баланс тепловой мощности по котельным 
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Котельный цех №5  525,0 525,0 317,0 232,3 33,4 198,9 84,7 26,7 

Малая Котельная 

Нефтяник 
6,90 6,90 6,90 1,81 0,26 1,55 5,09 73,76 

Малая Котельная 

ЖДС  
0,26 0,26 0,26 0,24 0,03 0,20 0,02 9,26 

Итого: 532,2 532,2 324,2 234,4 33,7 200,7 89,8 27,7 

С учётом реализации мероприятий по строительству новых источников 

тепловой энергии и поэтапному выводу из эксплуатации законсервированного 

оборудования, прогнозный баланс мощности источников тепловой энергии в 2027 году 

составит 253,26 Гкал/час (таблица 3.2.). 

Таблица 3.2. Прогноз установленной тепловой мощности котельных 

Наименование 

котельной 

Установленная мощность на начало года, Гкал/час 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2027 г. 

Котельный цех 

№5  
525,0 350,0 300 250 250 250 250 

Малая Котельная 

Нефтяник 
6,9 6,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Малая Котельная 

ЖДС  
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Котельная пос. 

Перегонный  
- 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всего 532,2 358,66 303,26 253,26 253,26 253,26 253,26 

 

Суммарная выработка тепловой энергии по котельным за 2011 год составила 

625,997 тыс. Гкал (таблица 3.3). Полезный отпуск составил 486,593 тыс. Гкал. 
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Таблица 3.3. Балансы тепловой энергии по котельным за 2011 год. 

Наименование 

котельной 

Производство 
Собственные 

нужды 

Отпуск с 

коллект. 

Потери в 

тепловых сетях 

Полезный 

отпуск 

Гкал Гкал % Гкал Гкал % Гкал 

Котельный цех 

№5  
620279 44015 7,1 576264 93890 16,3 482374 

Малая 

Котельная 

Нефтяник 

5074 87 1,7 4987 1358 27,2 3629 

Малая 

Котельная ЖДС  
644 3 0,5 641 51 8,0 590 

Итого: 625997 44105 7,0 581892 95299 16,4 486593 

 

Часть 4. Перспективные балансы теплоносителя 

 

Водозабор на котельную котельного цеха № 5 осуществляется береговой 

насосной станцией с реки Белой.  Тип водоочистки – предочистка и двухступенчатое 

натрий-катионирование. 

1) Производительность подпитывающих устройств – 90 т/час деаэрированной 

ХОВ,  

• - в аварийных случаях:  

• недеаэрированной ХОВ с расходом – 120т/час;  

• сырой водой с расходом – 312т/час. 

2)  Количество подпиточной воды на нормативные потери составляет: 

• в зимний период – 37,53 т/час, 

• в летний период – 22,50 т/час 

 

Характеристика водоподготовительных установок котельных по состоянию на 

30.11.01 г. приведена в таблице 4.1.  

Таблица 4.1. Характеристика водоподготовительных установок 

Наименование 

котельной 
Водозабор Тип ВПУ 

Номинальная 

производитель 

ность т/ч 

Максимальная 

производитель 

ность т/ч 

Котельный цех 

№5  

Поверхностный с 

р. Белой, 

собственная 

береговая насосная 

Предочистка, 

двухступенчатое 

натрий-

катионирование, 

деаэрация 

90 

120 – недеаэри 

рованая         

312 - сырая 
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Наименование 

котельной 
Водозабор Тип ВПУ 

Номинальная 

производитель 

ность т/ч 

Максимальная 

производитель 

ность т/ч 

Малая Котельная 

Нефтяник 

Глубинный, своя 

скважина 

двухступенчатое 

натрий-

катионирование 

5 45 

Малая Котельная 

ЖДС  
- 

Привозная ХОВ с 

КЦ5 
 -  - 

 

Суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 197,278 тыс. т/год 

(таблица 4.2). 

Таблица 4.2. Балансы водопотребления по котельным 

Наименование 

котельной 

Расход воды на 

заполнение 

тепловой сети, 

т/год 

Расход воды 

на испытания, 

т/год 

Расход воды на 

подпитку 

тепловой сети, 

т/год 

Суммарный 

расчётный 

расход воды, 

т/год 

Котельный цех 

№5  
13 293 4 533 177 986 195 812 

Малая Котельная 

Нефтяник 
149 51 1 259 1 459 

Малая Котельная 

ЖДС  
0 0 7 7 

Всего: 13 442 4 584 179 252 197 278 
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Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии предполагаются следующие мероприятия: 

5.1. Модернизация центральной котельной № 5. Учитывая, что часть паровых 

котлов находится на длительной консервации в связи со значительным сроком службы, 

а так же учитывая отсутствие потребителей пара и использование пара только на 

собственные нужды котельной, предлагается поэтапно произвести консервацию с 

последующим демонтажем паровых котлов.  

5.2. Малая котельная № 2 пос. Нефтянник. В связи со значительным сроком 

службы котлов и избыточной тепловой мощностью предлагается демонтаж 

существующих котельных агрегатов и установка новых. Предлагается рассмотреть 

вариант строительства источника комбинированной выработки на базе газопоршневого 

агрегата тепловой мощностью 1,5-1,7 Гкал/час. 

5.3. Малая котельная ЖДС модернизации не требует. 

5.4. Для уменьшения потерь тепловой энергии предлагается отсоединить 

потребителей посёлка Перегонный от существующей системы теплоснабжения и 

построить новую котельную мощностью 1,5 Гкал/час. Предлагается рассмотреть 

вариант строительства источника комбинированной выработки на базе газопоршневого 

агрегата. Мероприятие по строительству новой котельной предполагается реализовать 

в течение 2013 года. 

5.5. Учитывая наличие разводящих газовых сетей в городе, для уменьшения 

потерь тепловой энергии следует перевести потребителей частного сектора и 

небольших предприятий на индивидуальное теплоснабжение (таблица 5.1.). 

Мероприятие по переводу потребителей на индивидуальное теплоснабжение 

предполагается реализовать в течение 2013 года. 

Таблица 5.1. Перечень потребителей тепловой энергии подлежащих оснащению 

индивидуальными источниками тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

теплоснабжения 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Точка подключения Количество 

объектов 

1 Частые жилые дома квартала №80: 

- пр-д Астрахановский 

7,2,4,6,7,8,10,13 

- пр-д Тульский 3,11,15,19,20,21,22 

- Губкина 9,5 

0,15 Внутриквартальные 

сети Кв. №80, ТМ-2, 

ТК-211 

17 

2 Частые жилые дома  квартала №90: 

- ул. Советская 

№24,26,28,30,32,34,36,38; 

- ул. Машиностроителей № 9,11; 

- ул. Седова №4,8,10,12,14,16,18 

0,37 Внутриквартальные 

сети Кв. №90, ТМ-10, 

ТК-10003 

17 

3 Частые жилые дома  квартала №14: 

-ул. Нуриманова 26,28,30,32,34 

0,05  5 

4 Административное здание 

ул.Крылова,31 

0,153 Внутриквартальные 

сети Кв. №96, ТМ-5, 

1 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

теплоснабжения 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Точка подключения Количество 

объектов 

ТК-531 

Частный жилой дом: 

ул. Машиностроителей, 98 

0,02 Внутриквартальные 

сети Кв. №96, ТМ-5, 

ТК-531 

1 

5 Психоневрологический диспансер ул. 

Цурюпы 1 

0,1 Внутриквартальные 

сети Кв. №61, ТМ-9, 

ТК-902 

1 

6 Потребители п. Кусяпкулово:  Разводящие сети п. 

Кусяпкулово, ТМ-5, 

ТК-545 

3 

Здание ДЮСШ №1 ул. Лесной проезд 

1/1 (Лыжная база) 

0,123 

ИДРУ ОАО «Башкиравтодор» 

совместно с субъабонентами  

0,23 

Частный жилой дом ул. Северная 32а 0,03 

7 Промышленные потребители п. 

Перегонный: 

ООО "Башнефть-Добыча" 

0,86 ТМ-12, ТК-12021 При условии 

строительства 

котельной в 

п.Перегонный Объекты ООО «НЗНО» 

(Нефтекамский завод 

нефтепромыслового оборудования) 

0,362 ТМ-12, ТК-12045 

Уралмебельсервис 0,61 ТМ-12, ТК-12045 

ДООО «Агрострой» (ул. Белинского 

1) 

0,15 Разводящие сети 

п.Перегонный, ТК П-

21, ТК П-22 

Итого общая тепловая нагрузка 3,21   

 

4.6. В связи с высоким износом основных средств (износ производственных 

мощностей по состоянию на 1.01.2012 г. составил 65,41%) и частыми порывами в 

тепловых сетях, необходимо увеличить долю перекладки ветхих участков тепловых 

сетей на новые.  
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Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и 

система обеспечения топливом 

 

Основным видом топлива на всех котельных является природный газ. В 

Котельном цехе №5 и Малой котельной Нефтяник предусмотрено резервное топливо – 

мазут, мазутное хозяйство на обоих котельных находится в исправном состоянии. На 

Малой котельной ЖДС резервного топливоснабжения не предусмотрено. 

Все котельные постоянно работают на основном топливе, резервное 

используется только для проверки работоспособности мазутного хозяйства. Аварийных 

отключений газоснабжения не проводилось. 

Годовое потребление топлива в 2011 году составило 90,134 млн. нм3
/год 

(таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1. Потребление топлива котельными за 2011 год. 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Потребление топлива, тыс. 

нм3
/год 

1 
Котельный цех  №5 котельное 

отделение 
72028 

1.1 ГТУ Котельного цеха №5 17301 

 Итого КЦ №5 89329 

2 Малая котельная Нефтяник 715 

3 Малая котельная ЖДС 90 

 Всего: 90134 

 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными по 

городу составляет 0,164 кг у.т./Гкал (таблица 6.2). Средний коэффициент 

использования установленной мощности – 13,4%. 
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Таблица 6.2. Удельные показатели работы котельных в 2011 году. 
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Котельный цех №5  0,164 0,176 29,9 0,316 13,5 

Малая Котельная 

Нефтяник 
0,160 0,164 31,9 0,288 8,4 

Малая Котельная 

ЖДС  
0,159 0,159 31,9 0,011 28,3 

Всего: 0,164 0,176 29,9 0,315 13,4 

 

Часть 7. Надежность теплоснабжения. 

 

Расчет надежности систем теплоснабжения города выполнен в соответствие с 

«Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению 

отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-

6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203). 

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой 

котельной и по городу в целом используются критерии, характеризующие состояние 

электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, 

соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей 

расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых 

сетей.  

 

Показатель надежности рассчитывается по формуле: 

 

где: 

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты, 

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты, 

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты, 
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Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей), 

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением 

резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) 

расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих 

резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту, 

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов. 

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, 

топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально 

для каждой системы теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности систем 

теплоснабжения приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. Критерии надежности систем теплоснабжения 
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Котельный цех №5  
1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,83 

Малая Котельная 

Нефтяник 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,87 

Малая Котельная 

ЖДС  1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 0,95 

Всего: 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,83 

 

Общий коэффициент надежности систем теплоснабжения города составляет 

0,83. При коэффициенте от  0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная. 
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Часть 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации 

 

Единственной теплоснабжающей организацией в городе, оказывающей услуги 

централизованного теплоснабжения, является Ишимбайский РТС «БашРТС-

Стерлитамак», филиала ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». 

Предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан Ишимбайский РТС «БашРТС-Стерлитамак», филиала ООО «Башкирские 

распределительные тепловые сети». 

 


